EDITAL

CAMARA MUNICIPAL DE PORTEL

RESULTADO DE ANALISES DE AGUA DE ABASTECIMENTO PUBLICO

José Manuel Clemente Grilo, Presidente da Cadmara Municipal de Portel, torna publico, nos termos do ponto
n"1, do Artigo 17", do Decreto-Lei n” 306/2007 de 27 de agosto, os resultados obtidos no controlo de qualidade
de égua distribuida na freguesia de Portel, e na unido de freguesias de Amieira e Alqueva no 2" trimestre do ano de 2018.

PARAMETROS H UNIDADES VALOR N.¢ DE ANALISES RESULTADOS OBTIDOS
REALIZADAS
PARtwiT)mco PREVISTAS MAX. MIN. % < V.P. (em
L PARA 2018 | Lo o e (%) cumprimento)
[ Controlo de Rotinal |
Escherichia cali [ uFcrioomL 0 12 3 | 0 | 0 |
Bactérias coliformes [ uFcnoomL 0 12 3 | 28 [ Q |
Desinfectante residual | marci nao aplicavel 12 3 63 0.2
| Controlo de Rotina2 |
Aluminio ] ma/L Al 200 10 2 | 20,00 120 73 100,00
Aménio mg/L NH4 0.5 10 2 | 20,00 <0,02(LQ) | <0,02(LQ) 100,00
N2 coldnias a 222C UFC/mL 10 2 [ 20.00 > 300 ND 100,00
N2 coldnias a 37¢C UFC/mL = 10 2 20.00 > 300 ND 100.00
Condutividade ] ms i 2500 10 2 20,00 450 390 100,00
_ Clostridium perfringens || uFcr/100 mL 1] 10 Z 20.00 0 3 100,00
cor mail PtCo 20 10 2 20.00 2.4 < 2{LQ)] 100,00
pH | unidades 16,5; 91 10 Z 20,00 7,0 7.3 100,00
Manganés | mail Mn 5 10 2 20,00 < 15(L.Q.) <15(LQ) 100,00
Oxidabilidade mg/l. 02 5 10 2 20,00 2,1 1,6 100,00
Cheiro Factor de dilui¢ao 3 10 2 20,00 <1 <1 100,00
Sabor Factor de dilui¢cdo 3 10 2 20,00 <1 <1 100,00
| Turvacdo UNT 4 10 2 20,00 0.8 < 0.5L.Q) 100,00
Nitratos? ma/l NO3 50 10 2 20.00 <10 <10 100,00
| Controlo de Inspecaa |
Ferro ug/l Fe 200 2 ] 50,00 <50iLQ] | <50iLG] 100.00
Nitritos mg/L NO2 0.5 2 50.00 < 0.02{LG) | <0.02 (L9} 100.00
Chumbo ug/l Pb 10 2 50,00 < 3(LQ.) < 3(L.Q) 100,00
Calcio magjL Ca {100)! 2 1 50,00 78 78 100,00
Cobre mgiL Cu 2 2 1 50,00 0,04 Q.04 100,00
Dureza Total mg/L CaCO, f=150 e <5001 2 1 50,00 310 310 100,00
Enterococos UFC/100 mL 9] 2 1 50.00 0 [¢] 100.00
Magnesio mgiL Mg (50)* 2 1 50,00 29 29 100.00
Niguel ugL Ni 20 2 1 50.00 <5(LQ.) <5(LQ) 00.00
Radao Ba/L 100 2 53 50,00 <10(L.Q.) < 10 (L.Q) 00.00
Hidroc. Arom. Polic. (HAP) pg/L 0.1 2 1 50.00 < 0.010(L.Q.) | < 0,010 (LQ) 00,00
Benzol(g,h,i)periteno g/l 2 1 50.00 < 0.010(L.Q.) [ <0,010({L.Q.) 100,00
indeno(1,2,3-cd)pirenc uglL 2 1 50,00 < 0,010 (L.Q.) | < 0,010 (L.Q:) 100,00
Benzo(bifluoranteno po/l 2 1 50,00 < 0.010(LG) | <0.010(L.Q.) 100,00
Benzo{k)fluoranteno ug/l 2 1 50,00 < 0.010(L.0Q.} | <0,010 (L.Q.) 100,00
Benzo(a)pireno nglL Q.01 2 I 50,00 < 0,005(LQ.) | <0,005(LQ) 100,00
Trihalometanos - total Mo/l 100 2 1 50.00 55 55 100,00
Cloroférmig ugil 2 | 1 — 50,00 11 il 100,00
Bromoférmia o/l 2 1 50,00 < 5(LQ.) < 5(L.Q.) 100,00
Bromodiciorometano uglL 2 1 50.00 12 12 100,00
Dibromoclorometano uylL P 1 | 50,00 J2 a2 100,00
Actividade alfa total? Bq/L 0,1 3 1 33,33 < 0,025 < 0,025 100,00
Actividade beta total? Ba/L I 1 3 1 33,33 0,17 Q.17 100,00
Antimonio’ gL Sb 5 = | 1 33,33 <1 <1 100,00
Arsénio? HY/LAs 10 3 1 33,33 < 3 <3 100,00
Benzeno? ug/l 1 3 1 33.33 <03 < 0,3 100.00
Boro? mgiL B 1 3 1 3333 <03 < 0,3 100,00
Bromatos? ugh Bro3 10 3 1 33.33 <25 <25 100.00
Cadmio? pg/L Cd 5 3 1 33,33 <1 <1 100,00
Cianetos? g/l Cn 53 3 | 1 33,33 < 15 <15 100,00
Cloretos? mg/LCl 250 3 1 [ 3333 71 71 100,00
Cromio* ugit Cr 50 3 1 | 33.33 <2 <2 100,00
Dose Indicativa Total? mSviano 3,1 3 1 33,33 <01 < 0.1 100,00
Fluoretos? mg/LF 1.5 3 1 33.33 0,2 0.2 100.00
Mercurio? ug/l Hg 1 3 1 33.33 < 0,032 < 0,032 100,00
Sodio? ugLNa 200 3 1 - 33,33 31 31 100,00
Selénio? ug/l. Se 10 3 1 33.33 <3 <3 100.00
Sulfatos? mg/L 504 250 3 1 33,33 23 23 100,00
Pesticidas totais? pglL 0.5 3 1 33,33 < 0,05 < 0,05 100,00
Terbutilazina’ up/L 0.1 3 1 33.33 0,041 0.041 100.00
Alacloro? ap/L 0.1 3 1 33,33 < 0,025 < 0,025 100,00
Ometoato? M/l 0.1 3 1 33.33 < 0.05 < 0,05 100.00
Clortolurao? up/L 0,1 3 1 33.33 < 0,025 < 0,025 100.00
Desetilterbutilazina? /L 0,1 3 1 33.33 < 0,025 < 0,025 100,00
1,2-dicloroetano? ugiL =i 3 T 33.33 <09 < 0.9 100.00
Tricloroeteno tetracioroeteno? HglL 10 3 1 33.33 < 1.5 <15 100.00
tetracloroeteno’ uolL 3 1 33.33 <15 <15 100,00
tricloroeteno’ ug/L 3 1 33.33 <15 <15 100.00

OBSERVAGOES:De acordo com os resultados obtidos, referentes as analises dos varios parametros na dgua de abastecimento publico, verifica-se que de uma forma geral
05 valores se encontram em cumpnmento relativamente ao exigido no decreto-lei n,2 306/2007 Em relagdo aos incumprimentos detectados, constatou-se apos efectuadas
as analises de verificagao, que a situagéao foi regularizada.

Nota 1 - 1- Valares racomendados
Nota 2 - 2- Pardmetros conservativos analisados pela entidade gestora em alta - Aguas do Vale do Tejo ou Aguas Publicas do Alentejo
L.Q. - Limite de quantificacao ; N.D. - Ndo Detectado; * - Pardmetros nao analisados este trimestre;
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31 de agosto de 2018
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EDITAL

CAMARA MUNICIPAL DE PORTEL

RESULTADO DE ANALISES DE AGUA DE ABASTECIMENTO PUBLICO

José Manuel Clemente Grilo, Presidente da Camara Municipal de Portel, torna publico, nos termos do ponto
n°1, do Artigo 17°, do Decreto-Lei n® 306/2007 de 27 de agosto, os resultados obtidos no controlo de qualidade
de dqua distribuida na freguesia de Monte do Trigo no 2° trimestre do ano de 2018.

N.2 DE ANALISES

H UNIDADES VALOR RESULTADOS OBTIDOS
PARA(UE';R'CO | PREVISTAS REALIZADAS N [ | % < V.P. (em
i PARA 2018 TRW:‘:STRE (%) MAX. . MIN. cumprimento)
Controio de Rotinal |
Escherichia coli [ uFcrioo mL 0 12 3 [ 25,00 Q 0 100.00
Bactérias coiiformes | UFC/100 mL 0 | 12 3 | 2500 0 0 100.00
Desinfectante residual mg/ €2 || nao aplicavel || 12 3 [ 25,00 0,4 0.2 100,00
Controlo de Rotina2 |
Aluminio ma/L Al ! 200 4 1 25,00 <30(LQ) | <30(LQ) 100,00
Aménio ma/LNHa || 0,5 4 1 25,00 <0,02(LQ) | <0,02(Q) 100,00
Ne colénias a 222C UFC/mL | . 4 1 25,00 ND ND 100,00
N2 coldnias a 372C UFC/mL 1 - 4 1 25,00 17 17 100,00
Condutividade mSiem | 2500 4 1 25,00 410 410 100,00
Clostridium perfringens UFC/100 mL 0 [ 1 25,00 0 i 0 100,00 |
cor mg/L PtCo 20 4 1 25,00 <2(LQ) <2(LQ) 100,00 |
pH unidades _ {6.5.9] 4 i 25.00 7.6 I 7.6 100,00
Manganés mag/L Mn 50 4 1 25,00 < 15(L.Q.) < 15(L.Q)) 100,00
Oxidabilidade ma/L 02 5 4 1 25,00 2 2 100,00
Cheiro Factor de diluicdo 3 4 1 25,00 <1 <1 100,00
Sabor Factor de dilui¢do || 3 4 1 25,00 <1 <1 100,00
Turvacio UNT | 4 4 1 25,00 0,95 0,95 100,00
Nitratos? ~ mg/L NO3 50 3 i 25,00 <10 <10 100,00
Controlo de Inspecdo |
Ferro | H/l. Fe 200 1 1 100,00 54 54 100,00
Nitritos [ mgano2 0,5 1 1 100,00 <0,02(LQ) | <0,02(LQ) 100,00
Chumbo ug/L Pb 10 1 1 100,00 < 3(LO) <3(LO) 100,00
Calcio mg/L Ca (1001 1 1 100,00 54 54 | 100.00
Cobre mgjL Cu 2 1 1 100,00 0,02 0,02 [ 100,00
Dureza Total mg/L CaCo, (=150 e =500) 1 1 100,00 210 210 100,00
Enterococos UFC/100 mL 0 1 1 100.00 4] 4] 100,00
Magnésio ma/L Mg_ (50) 1 1 100,00 18 18 100,00
Nigue| | pglL Ni 20 1 1 100,00 <5(LQ) | <5{(LQ) 100,00
- Radao ] Ba/L 100 1 1 100,00 <10(LQ) <10(L.Q) 100,00
Hidroc. Arom. Polic_ (HAP) KL | 0.1 1 1 100,00 < 0,010 (LO) | <0,010(L.Q} 100,00
Benzo(g,h.l}perileno uglL ] 1 1 100,00 <0.010(LQ.) | <0.,010(LQ) 100.00
Indeno(1,2,3-cd}pirena gL 1 [ 1 100,00 < 0,010 (L.Q.) | <0,010(LQ) 100,00
Benzo(b)fiuoranteno uglL 1 1 100,00 <0,010 (LQ) | <0,010(LQ) 100,00
Benzoik)fluoranteno gL 1 1 100.00 < 0,010 (L.0.) | <0.010(LQ.) 100,00
Benzo(a)pireno pglL 0,01 1 1 100,00 < 0,005(L.Q.) | <0.005(L0Q.) 100,00
Trihalometanos - total ug/iL 100 1 1 100,00 64 64 100,00
Cloroférmia gl 1 1 100,00 12 12 100,00
_ Bromofarmio gl 1 1 100.00 7 7 100,00
Bromodiclorometano ug/l 1 1 100.00 15 15 100.00
Dibromoclorometano ug/l 1 1 100,00 30 30 100,00
Pesticidas totais? ug/L 0,5 2 2 100,00 < 0,01 < 0,01 100,00
Clorpirifos’|| pg/L 0.1 2 2 100,00 < 0,05 < 0,05 100,00
MPCA?|| pe/L 0,1 2 2 100,00 < 0,05 < 0.05 100,00

OBSERVAGOES: De acordo com os resultados obtidos, referentes as analises dos vérios parametros na dgua de abastecimento publico, verifica-se que todos os valores se
encontram em cumprimento relativamente ao exigido no decreto-lei n.2 306/2007

Nota 1 - 1- Valores recomendados
Nota 2 - 2- Parametros conservativos analisados pela entidade gestora em alta - Aguas do Vale do Tejo ou Aguas Publicas do Alentejo
L.Q. - Limite de quantificacao; N.D. - Nao Detectado; * - Parametros nao analisados este trimestre;
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EDITAL

CAMARA MUNICIPAL DE PORTEL

RESULTADO DE ANALISES DE AGUA DE ABASTECIMENTO PUBLICO

José Manuel Clemente Grilo, Presidente da Camara Municipal de Portel, torna publico, nos termos do ponto
n°1, do Artigo 17°, do Decreto-Lei n° 306/2007 de 27 de agosto, os resultados obtidos no controlo de qualidade
de agua distribuida na unido de freguesias de Oriola e S.B. Outeiro no 22 trimestre do ano de 2018.

[ PARAMETROS H UNIDADES VALOR N.2 DE ANALISES B RESULTADOS OBTIDOS
PARAMETRICO PREVISTAS ] REALIZADAS % < V.P. (em
v.r) | PARA 2018 TRIME‘;TRE (%) MAX. MIN; cumprimenta)
[  Controlode Rotinal |
Escherichia coli | UFcnoo mu 0 L 12 3 25,00 Q [¢] B 100,00
Bactérias coliformes UFC/100 mL 0 12 3 25,00 0 ) - 100,00
Desinfectante residual mg/L CI2 nao aplicavel 12 | 3 25,00 0.2 0,1 100,00
[ Controlo de Rotina2 |
Aluminio ma/L Al 200 4 1 25,00 150 150 100,00
Amadnio mag/L NH4 0,5 4 1 25,00 < 0,02 (L.Q.) < 0,02 (L.Q.) 100,00
N coldnias a 222C UFC/mL - 4 1 25,00 43 43 100,00
N¢ coldnias a 372C | UFC/mL . 4 1 25,00 11 11 100,00
Condutividade ] mS/em 2500 4 1 25,00 380 380 100,00
Clostridium perfringens | UFC/100 mL 0 4 1 25,00 0 0 100,00
cor | mg/L PtCo 20 4 1 25,00 < 2(LQ) < 2(L.Q) 100,00
pH unidades {6.5; 9] 4 1 25,00 7.4 7.4 100,00
Manganés mg/L Mn 50 4 ' 1 25,00 < 15(LQ.) < 15(L.Q.) 100,00
Oxidabilidade mag/L. 02 | 5 4 1 25,00 2,1 2,1 100,00
Cheiro Factor de diluicao || 3 4 1 25,00 <1 <1 100,00
Sabor Factor de diluicdo 3 4 | 1 25,00 <1l <1 100,00
Turvacao UNT 4 4 | 1 2500 || <0,5(LQ) <05(LQ) | 100,00
_ Nitratos? ~ mg/LNO3 50 3 | 1 3333 | <08 <08 | 100,00

| Controlo de Inspegao

(A andlise dos ¢

tros do controlo de inspegin nio é efetuada neste trimesire)

OBSERVAGOES: De acordo com os resultados obtidos, referentes as analises dos varios parametros na agua de abastecimento publico, verifica-se que todos os valores se
encontram em cumprimento relativamente ao exigido no decreto-lei n.2 306/2007.

Nota 1 - 1- Valores recomendados
Nota 2 - 2- Parametros conservativos analisados pela entidade gestora em alta - Aguas do Vale Tejo ou Aguas Puablicas do Alentejo
L.Q. - Limite de quantificacdo ; N.D. - Ndo Detectado ; * - Parametros nao analisados este trimestre;

DATA:

31 de agosto de 2018

O Predjdente da Camara Municipal de Portel

Drp\José Manuel Clemente Grilo
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CAMARA MUNICIPAL DE PORTEL
EDITAL

RESULTADO DE ANALISES DE AGUA DE ABASTECIMENTO PUBLICO

José Manuel Clemente Grilo, Presidente da Camara Municipal de Portel, torna publico, nos termos do ponto
n°1, do Artigo 17°, do Decreto-Lei n° 306/2007 de 27 de agosto, os resultados obtidos no controlo de qualidade
de &gua distribuida na freguesia de Santana no 22 trimestre do ano de 2018.

PARAMETROS | UNIDADES || VALOR N.2 DE ANALISES B RESULTADOS OBTIDOS
= ! PARA(viT)RICO PREVISTAS REALIZADAS ) % < V.P. (em
| P NO MAX. MIN. iy
L PARA 2018 TRIMESTRE ‘ (%) cumprimento)
[ Controio de Rotinal |
Escherichia coli | 0 | 12 3 0 0 [ 100,00
Bacterias coliformes || UFCAsomL || 0 12 3 0 | 0 | 100,00
Desinfectante residual | mail. €12 | nao aplicavel iz 3 0.2 | <01(LQ) | 16G,00
| Controlo de Rotina2 |
Aluminio ma/L Al I 200 4 1 25,00 110 110 100,00
Amdnio mg/L NH4 | 0,5 4 1 25,00 <0,02(L.Q) | <0,02(LQ) 100,00
N2 colénias a 22¢C UFC/mL | - 4 1 25,00 31 31 100,00
N2 coldnias a 37°C UFC/mL . 4 1 25,00 43 43 100,00
Condutividade [ mSm [ 2500 4 1 25,00 390 390 100,00
Clostridium perfringens UFC/100 mL | 0 4 1 25,00 0 0 100,00
cor |___man ptco I 20 4 1 25,00 <2(LQ) <2(LQ) 100,00
pH unidades | [6.5; 91 4 1 25,00 7.6 7,6 100,00
Manganés mg/L Mn [ 50 4 1 25,00 <15 (L.Q) <15(L.Q.) 100,00
Oxidabilidade mg/L 02 5 4 1 25,00 2,3 2,3 100,00
Cheiro Factor de diluicio 3 4 1 25,00 <1 | <1 100,00
Sabor Factor de diluicao || 3 4 1 25,00 <1 <1 100,00
Turvacao UNT [ 4 4 1 | 25,00 < 0,5(L.Q.) < 0,5(L.Q) 100.00
Nitratos? mg/L. NO3 [ 50 4 1 | 25,00 < 10 < 10 100.00
[ Controle de Inspecao |
Ferro [ uglL Fe | 200 1 1 100,00 < 50 (L.O.) <50(L.Q) | 100.00
Nitritos ~ mgLNO2 | 0.5 1 1 100,00 0,02 0,02 100.00
Chumbo | ug/L Pb 10 1 1 100,00 < 3(LQ) < 3(LQ) 100,00
Calcio | ma/L Ca (100) 1 1 100,00 33 33 100,00
Cobre | mg/L Cu 2 1 1 100.00 <0,0L(LQ) | <0,01(LQ) 100,00
Dureza Total ___mg/L Caco, (=150 e <500)* 1 a1 100,00 160 160 100,00
Enterococos | urcioo mL 0 1 1 100,00 0 | 0 100,00
Magnésio [ mg/L Mg i (50)* 1 1 100.00 18 18 100,00
Niguel g/ Ni | 20 1 1 100,00 <5(LQ) < 5(LQ) 100,00
Radao Ba/L 100 1 1 100,00 <10(LQ) <10 (L.Q) 100,00
Hidroc. Arom. Polic. (HAP) gl 0.1 1 1 100,00 || <0,010(LQ) | <0,010(LQ.) 100,00
Benzo(g,h.i)perileno ngl 1 1 100,00 < 0.010(L.O)} | <0.010(L.O) 100,00
Indeno(1,2,3-cd)pireno ug/L 1 1 100.00 < 0,010(L.Q) | <0.010(L.Q) 100,00
Benzo(b)fluoranteno || gL 3: 1 100,00 < 0,010 (L.Q)) | <0,010(L.Q.) 100,00
Benzo(k)fluoranteno pgll 1 1 100,00 < 0,010 (L.Q.) | <0,010(LQ) 100,00
Benzo(a)pireno | ua/l | 0,01 1 1 100,00 < 0,005(L.0) | <0,005(LO) 100,00
Trihalometanos - total ug/L | 100 1 1 100.00 80 80 100.00
Cloroférmio| ugll 1 1 100,00 11 11 100,00
Bromoférmio| gl 1 1 100,00 <5(LQ.) <5(LQ) 100,00
Bromodiclorometano| ug/L 1 1 100,00 40 40 100,00
Dibromoclorometano| [T S | 1 1 100.00 29 | 29 100,00

OBSERVAGOES: De acordo com os resultados obtidos, referentes as analises dos varios parametros na a4gua de abastecimento publico, verifica-se que todos os valores se
encontram em cumprimento relativamente ao exigido no decreto-lei n.2 306/2007.

Nota 1 - 1- Valores recomendados
Nota 2 - 2- Parametros conservativos analisados pela entidade gestora em alta - Aguas do Vale do Tejo ou Aguas Pablicas do Alentejo
L.Q. - Limite de quantificacdo ; N.D. - Ndo Detectado: * - Parametros ndo analisados este trimestre;

O Presifiente da Camara Municipal de Portel
DATA:

31 de agosto de 2018

Df. }osé Manue! Clemente Grilg




EDITAL

RESULTADO DE ANALISES DE AGUA DE ABASTECIMENTO PUBLICO

CAMARA MUNICIPAL DE PORTEL

José Manuel Clemente Grilo, Presidente da Camara Municipal de Portel, torna publico, nos termos do ponto
n°1, do Artigo 17°, do Decreto-Lei n® 306/2007 de 27 de agosto, os resultados obtidos no controlo de qualidade

de dgua distribuida na freguesia de Vera Cruz, no 29 trimestre do ano de 2018.

PARAMETROS H UNIDADES VALOR N.2 DE ANALISES RESULTADOS OBTIDOS
J| PARAMETRICO PREVISTAS REALIZADAS % < V.P. (em
o 0o}
(V.P) PARA 2018 TRIIN:l“EOS.TRE (%) MAX. | MIN: cumprimento)
[ Controlo de Rotina 1 |
[ Escherichia coll UFC/100 mL 0 | 12 3 0 0 100.00
[ Bacterias coiiformes | UFC/100 mL 0 | 12 3 Q 0 100,00
| Desinfectante residual maiL CI2 nao aplicdvel || 12 3 0,7 0.5 100,00
[ Controio de Rotina2 |
[ Aluminio [ maLaAl 200 4 [ 1 25,00 * = [ 100,00
Amonio mg/L NH4 0.5 4 1 25,00 0,02 0,02 | 100,00
N¢ colonias a 22°C UFC/mL 2 4 1 25,00 ND ND | 100,00
| N2 colénias a 37°C UFC/mL - 4 1 25,00 ND ND 100,00
[ Condutividade mS/cm 2500 4 1 25,00 420 420 100,00
{ Clostridium perfringens UFC/100 mL 0 4 1 25,00 * = 100,00
[ cor mg/L PtCo 20 El 1 25,00 <2(LQ) < 2(L.QJ 100,00
pH unidades [6.5; 9] 4 1 25,00 7,6 7.6 100,00
Manganés ma/L Mn 50 4 it 25,00 15 15 100,00
Oxidabilidade ma/fl. 02 5 4 1 25,00 1,6 1.6 100,00
Cheiro Factor de diluicao 3 4 1 25,00 <1 <1 100,00
Sabor Factor de diluicio 3 E] 1 25,00 <1 <1 160,00
Turvacao UNT 4 | 4 1 25,00 < 0.5(L.Q.) < 0,5(L.Q.) 100.00
Nitratos? ma/L NO3 50 | 2 0 0,00 - $

Controlo de Inspecao

(A analise dos parimetros do controlo de insprcae ndo ¢ efetuada neste trimestre)

OBSERVAGOES: De acordo com os resultados obtidos, referentes as analises dos varios parametros na dgua de abastecimento publico, verifica-se que todos os valores
se encontram em cumprimento relativamente ao exigido no decreto-lei n.2 306/2007

Nota 1 -1- VaE)rEs reEomendados
Nota 2 - 2- Pardmetros conservativos analisados pela entidade gestora em alta - Aguas do Vale do Tejo ou Aguas Pablicas do Alentejo
L.Q. - Limite de quantificacdo ; N.D. - Nao Detectado; * - Parametros nao analisados este trimestre;

O Presidénte da Camara Municipal de Portel
DATA:

31 de agosto de 2018

Dr. Jgsé Manuel Clemente Grilo
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