CAMARA MUNICIPAL DE PORTEL
_ EDITAL

RéSULTADO DE ANALISES DE AGUA DE ABASTECIMENTO PUBLICO

José Manuel Clemente Grilo, Presidente da Camara Municipal de Portel, torna pUblico, nos termos do ponto
n° 1, do Artigo 17°, do Decreto-Lei n® 306/2007 de 27 de agosto, os resultados obtidos no controlo de qualidade
de agua distribuida na freguesia de Portel e na unido de freguesias de Amieira e Alqueva no 1° trimestre do ano de 2020.

PARAMETROS H UNIDADES VALOR N.2 DE ANALISES RESULTADOS OBTIDOS
EAERRENRIED PREVISTAS REALIZADAS % < V.P. (
(V.P.) NO MAX. MIN. £lo (T
PARA 2020 TRIMESTRE (%) cumprimento)
[ Controlo de Rotinal |
Escherichia coli UFC/100 mL 0 12 3 25,00 0 0 100,00
Bactérias coliformes UFC/100 mL 0 12 3 25,00 0 0 100,00
Desinfectante residual ma/LC2 nao aplicével 12 3 25,00 0.7 | 0.2 100,00
| Controlo de Rotina2 |

Aluminio mg/L Al 200 10 2 20,00 94 84 100,00
Enterococos uFcnoomL || 0 10 2 20,00 0o 0 100,00
N2 colénias a 22°C UFC/mL B i 10 2 20,00 59 8 100,00
N2 colénias a 37°C UFC/mL - 10 2 20,00 5 ND 100,00
Condutividade mS/cm 2500 10 2 20,00 500 490 100,00
Clostridium perfringens UFC/100 mL 0 10 2 20,00 0 0 100,00
 cor mgiL PtCo 20 10 2 20,00 <2(LQ) <2(LQ) 100,00
pH unidades [6,5; 9] 10 2 20,00 7.8 7,7 100,00
Oxidabilidade mg/L 02 5 10 2 20,00 2,7 1,8 100,00
Cheiro Factor de dilui¢ao 3 10 2 » 20,00 < 1(LQ.) <1(LQ.) 100,00
Sabor Factor de dilui¢ao 3 10 2 20,00 1 < 1(LQ.) 100,00
Turvacao UNT 4 10 2 20,00 < 0,50 (L.Q.) < U,50 (L.Q.) 100,00

Nitratos? mg/L NO3 50 5 0 0,00 ‘ L E

| Controlo de Inspegio |

Il.—\ andlise dos parimelros do controlo de inspegao nao é efetuada neste trimestre)

OBSERVAGCOES: De acordo com os resultados obtidos, referentes as analises dos varios parametros na 4gua de abastecimento publico, verifica-se que todos os valores se

encontram em cumprimento relativamente ao exigido no Decreto-Lei n? 306/2007, de 27 de agosto alterado pelo Decreto-Lei n? 92/2010, de26 de julho, e pelo Decreto-Lei
n2 152/2017, de 7 de dezembro.

Nota 1 - 1- Valores recomendados
Nota 2 - 2- Parametros conservativos analisados pela entidade gestora em alta - Aguas do Vale do Tejo ou Aguas Pablicas do Alentejo
L.Q. - Limite de quantificacdo ; N.D. - Ndo Detectado; * - Parametros ndo analisados este trimestre;
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CAMARA MUNICIPAL DE PORTEL

EDITAL

RESULTADO DE ANALISES DE AGUA DE ABASTECIMENTO PUBLICO

José Manuel Clemente Grilo, Presidente da Camara Municipal de Portel, torna publico, nos termos do ponto
n°1, do Artigo 17°, do Decreto-Lei n° 306/2007 de 27 de agosto, os resultados obtidos no controlo de qualidade

de agua distribuida na freguesia de Monte do Trigo no 12 trimestre do ano de 2020.

PARAMETROS l UNIDADES VALOR N.2 DE ANALISES e RESULTADOS OBTIDOS ]
PARAMETRICO PREVISTAS REALIZADAS % < V.P. (em
(V.P.) NO MAX. MIN. iy
PARA 2020 TRIMESTRE (%) cumprimento)
| Controlo de Rotinal |
Escherichia coli UFC/100 mL 0 12 3 25,00 0 0 100.00
Bactérias coliformes UFC/100 mL 0 12 3 25,00 0 0 100.00
Desinfectante residual ma/L CI2 nao aplicével 12 3 25,00 0.5 0,3 100,00
| Controlo de Rotina 2 |

Aluminio mg/L Al 200 4 1 25,00 130 130 100,00
Enterococos UFC/100 mL 0 4 1 25,00 0 = 0 100,00
N2 colonias a 222C UFC/mL . 4 1 25,00 ND ND 100,00
N¢ colonias a 379C UFC/mL . 4 1 25,00 1 1 100,00
Condutividade mS/cm 2500 4 1 25,00 500 500 100,00
Clostridium perfringens UFC/100 mL 0 4 1 25,00 0 0 100,00
cor mg/L PtCo 20 4 1 25,00 <2 (LQ) <2 (LQ) 100,00
pH unidades [6,5; 9] 4 1 25,00 153 7.3 100,00
Cheiro Factor de diluigao 3 4 1 25,00 <1 (LQ) <1(LQ) 100,00
Sabor Factor de diluicio B 3 4 1 25,00 <1 (LQ) <1(LQ) 100,00
Turvagao UNT 4 4 1 25,00 <0,50 (LQ) <0,50 (LQ) 100,00
Nitratos? mg/L NO3 50 4 1 25,00 16 1,13 100,00

| Controlo de Inspe¢ao

] .

(A andlise dos paranietros do controlo de ifispegio nao é efetuada neste trimestre)

n2 152/2017, de 7 de dezembro.

OBSERVACOES: De acordo com os resultados obtidos, referentes as analises dos varios parametros na agua de abastecimento publico, verifica-se que todos os valores se
encontram em cumprimento relativamente ao exigido no Decreto-Lei n2 306/2007, de 27 de agosto alterado pelo Decreto-Lei n? 92/2010, de26 de julho, e pelo Decreto-Lei

Nota 1 - 1- Valores recomendados

Nota 2 - 2- Pardmetros conservativos analisados pela entidade gestora em alta - Aguas do Vale do Tejo ol Aguas Publicas do Alentejo
L.Q. - Limite de quantificacdo; N.D. - Nao Detectado; * - Pardmetros ndo analisados este trimestre;
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EDITAL

RESULTADO DE ANALISES DE AGUA DE ABASTECIMENTO PUBLICO

José Manuel Clemente Grilo, Presidente da CaAmara Municipa!l de Portel, torna publico, nos termos do ponto
n°1, do Artigo 17°, do Decreto-Lei n® 306/2007 de 27 de agosto, os resultados obtidos no controlo de qualidade
de dgua distribuida na freguesia de Santana no 12 trimestre do ano de 2020.

CAMARA MUNICIPAL DE PORTEL

[ PARAMETROS “ UNIDADES VALOR N.2 DE ANALISES RESULTADOS OBTIDOS ]
L pAmmsl;Rlco EREVISTAS i‘_(_;ayxuzm:ms i e % < V.P. (em
PARA 2020 RIMESTRE (%) cumprimento)
[ Controlo de Rotinal |
Escherichia coli UFC/100 mL 0 12 3 25,00 0 4] 100,00
Bacterias coliformes UFC/100 mL ——0 12 3, 25,00 0 [J 100,00
Desinfectante residual i ma/L CI2 nac aplicavel 1z 3 25,00 1.1 0,2 100,00
| Controlo de Rotina2 |
Aluminio maiL Al 200 4 1 25,00 100 100 100,00
Enterococos UFC/100 mL 0 4 1 25,00 0 0 100,00
N2 colénias a 222C UFC/mL . 4 1 25,00 12 12 100,00
N2 colonias a 379C UFC/mL : 4 1 25,00 40 40 100,00
Condutividade mS/cm 2500 4 1 25,00 460 460 100,00
Clostridium perfringens UFC/100 mL 0 4 1 25,00 0 0 100,00
cor mg/L PtCo 20 4 1 25,00 2.4 2.4 100,00
pH unidades [6.5; 9] 4 1 25,00 1.7 7,7 100,00
Manganés mg/L Mn 50 4 1 25,00 < 15(L.Q.) < 15(L.Q") 100,00
Cheiro Factor de diluicao 3 4 1 25,00 <1 (LQ) <1 (LQ) 100,00
Sabor Factor de diluicao 3 4 1 25,00 <1 (LQ) <1{LQ) 100,00
Turvacao UNT 4 4 1 25,00 2,8 2,8 100,00
Nitratos? mgfL NO3 50 4 0 0,00 & - =

[ Controlo de Inspecao

]

(A andlise dos parametros do controlo de inspixdo nao é efetuada neste trimestre)

n? 152/2017, de 7 de dezembro.

OBSERVACOES: De acordo com os resultados obtidos, referentes as anélises dos varios parametros na 4gua de abastecimento publico, verifica-se que todos os valores se
encontram em cumprimento relativamente ao exigido no Decreto-Lei n? 306/2007, de 27 de agosto alterado pelo Decreto-Lei n? 92/2010, de26 de julho, e pelo Decreto-Lei

Nota 1 - 1- Valores recomendados
Nota 2 - 2- Parametros conservativos analisados pela entidade gestora em alta - Aguas do Vale do Tejo ou Aguas Publicas do Alentejo
L.Q. - Limite de quantificacdo ; N.D. - Ndo Detectado; * - Parametros ndo analisados este trimestre; ,
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CAMARA MUNICIPAL DE PORTEL
EDITAL

RESULTADO DE ANALISES DE AGUA DE ABASTECIMENTO PUBLICO

José Manuel Clemente Grilo, Presidente da Cdmara Municipal de Portel, torna publico, nos termos do ponto
n°1, do Artigo 17°, do Decreto-Lei n® 306/2007 de 27 de agosto, os resultados obtidos no controlo de qualidade
de agua distribuida na unido de freguesias de Oriola e S.B. Outeiro no 12 trimestre do ano de 2020.

PARAMETROS UNIDADES VALOR N.2 DE ANALISES RESULTADOS OBTIDOS
PARAMETRICO PREVISTAS REALIZADAS % < V.P. {em
(V.P.) NO MAX. MIN. Nl
PARA 2020 TRIMESTRE (%) . cumprimento)

[ controlo de Rotina1l |

Escherichia coli ] UFC/100 mL 0 12 3 25,00 I 0 0 100,00
Bactérias coliformes || uFci100 mL 0 12 3 25,00 0 0 100,00
Desinfectante residual mg/L CI2 nao aplicavel 12 3 25,00 0.8 0,4 100,00
[ Controlo de Rotina2 |
Aluminio ma/L Al 200 4 1 | 25,00 88 88 100,00 ]
Enterococos UFC/100 mL 0 4 1 25,00 0 0 100,00
N2 colénias a 22°C UFC/mL = 4 1 25,00 ND ND 100,00
N¢ colénias a 37°C UFC/mL - 4 1 25,00 2 2 100,00
Condutividade mS/cm | 2500 4 1 25,00 480 480 100,00
Clostridium perfringens UFC/100 mL 0 4 1 25,00 0 0 100,00
cor ma/L PtCo 20 4 1 25,00 <2 (LQ) <2 (LQ) 100,00
pH unidades [6,5; 9] 4 1 25,00 7,6 7.6 100,00
Oxidabilidade ma/L 02 5 4 1 25,00 3,2 3,2 100,00
Cheiro Factor de diluigdo 3 4 1 25,00 <1 ({LQ) <1 (LQ) 100,00
Sabor Factor de diluigao 3 4 1 25,00 1 1 100,00
Turvacao i UNT 4 4 1 25,00 <0,50 (LQ) <0,50 (LQ) 100,00
Nitratos? ] mg/L NO3 50 4 0 0,00 I - *

[ controlo de Inspecdao |

{A andlise dos pardmetros do controlo de ifspetdo nao é efetuada neste trimestre)

OBSERVAGOES: De acordo com os resultados obtidos, referentes as analises dos vérios parametros na 4gua de abastecimento publico, verifica-se que todos os valores se

encontram em cumprimento relativamente ao exigido no Decreto-Lei n2 306/2007, de 27 de agosto alterado pelo Decreto-Lei n2 92/2010, de26 de julho, e pelo Decreto-Lei
n? 152/2017, de 7 de dezembro.

Nota 1 - 1- Valores recomendados
Nota 2 - 2- Parametros conservativos analisados pela entidade gestora em alta - Aguas do Vale Tejo ou Aguas Publicas do Alentejo
L.Q. - Limite de quantifica¢do ; N.D. - Ndo Detectado ; * - Parametros nao analisados este trimestre;

|

O Presiden arf.Minicipal de Portel

DATA:
29 de Maio de 2020

Dr. Jdsé Manuel Clemente Grilo




Aol Tt
Se———

CAMARA MUNICIPAL DE PORTEL

EDITAL

RESULTADO DE ANALISES DE AGUA DE ABASTECIMENTO PUBLICO

José Manuel Clemente Grilo, Presidente da Camara Municipal de Portel, torna publico, nos termos do ponto
n" 1, do Artigo 17°, do Decreto-Lei n°® 306/2007 de 27 de agosto, os resultados obtidos no controlo de qualidade
de agua distribuida na freguesia de Vera Cruz, no 12 trimestre do ano de 2020.

PARAMETROS “ UNIDADES VALOR N.? DE ANALISES | RESULTADOS OBTIDOS ]
PARAMETRICO REALIZADAS |
(v.p) BREVISTAS NO 1 max. MIN,
— | TRIMESTRE i T | S
| cControlo de Rotina1 |
Escherichia cali UFC/100 mL 0 12 3 25,00 [ [
Hacterias collformes UFC/100 mL 1] 12 3 25,00 8 0
Desinfectante residuai mgil 012 nao aplicavel iz 3 25,00 0.9 0.5
[ controlo de Rotina2 |
Enterococos UFC/100 mL 0 | q 1 25,00 [1] 1]
NP coldnias a 225C UFCimiL i 4 1 25,00 23 23
NE colbias a 375C UFG/m : i a i 75,00 i 10
Condutividade mS un 2500 | q i 25.00 640 540
cor ma/L PtCo 20 4 1 25,00 <2 {LQ) <Z{LQ)
pr Gnidades [6,5, 0] E 1 25,00 75 7.5
Chelro Factor de diluigao 3 q 1 25,00 =<1 {LQ) <1 [LO)
Sabor Factor de diluicio 3 4 1 25,00 <1 (LQ) <1{LQ)
Turvagao UNT 4 4 1 25,00 <0.50 (LQ) <0,50 (LQ)
Nitratos? mg/L NO3 50 2 [4] 0,00 L =
[ Controlo de Inspecéo
- Ferro _ I uglL Fe 200 T 1 100,00 <50 {LQ) _<50(LO)
Nitritos mg/L NO2 0.5 1 1 100,00 «0,02 (LQ) «0,02 {(LQ)
Chumbo ug/L Pb 10 1 1 100,00 <3 {LQ) <3 (LQ)
Caicio ma/L Ca (100) 1 1 100,00 30 30
Cobre ma/l Cu 2 1 L 100,00 <0,3 (LQ) <0.3 {LQ)
Dureza Total mg/L Calo, (=150 e <500) 1 1 100,00 140 140
Manganés ma/L Mn 50 1 1 100,00 <15 (LQ) <15 (LQ)
Magnésio mgil Mg (50)! 1 1 100.00 16
Niguel ug/L Ni 20 1 1 100.00 1 <5 (LQ)
Radao — Ba/l 1an 1 1
Hidroc, Arom. Polic. (HAP) ol 0,1 i 1
Benzo(g.h.ilperilenc ug/lL 1 1 <0.010 (LQ) | <0. Q)
Indeno(1.2.3-cd)pirena| uglL 1 1 <0.010 {LQ) | <0.010 (LQ)
Benzo(b)fluoranteno ugil 1 1 <0.010 (LQ) <0,010 (LQ} 100.00
Benzo(k)fluoranteno ugil 1 1 <0.010 (LQ} <0,010 (LO) 100.00
Benzo(a)pireno ugil 0,01 1 1 <0,005 (LO) 100,00
Trinaiometanos - total ugh 100 1 1 64 100,00
Cloroférmio ug/l 1 1 16 100.00
Bromoformia ugiL 1 1 7 100.00
Bromodiclorometana ug/l 1 1 19 100.00
Dibromoclorometang Mg/l I 1 2_2_ _100,00
Aménio g mg/L NH4 0.5 1 1 0.02 0,02 100,00 |
Crémio uglL Cr a0 1 S S| =2 <2 (LQ) 100,00
Actividade alfa total? Ba/l. Ei.l 1 1 0,011 0.011 100.00
Antiménio? pgl Sb 5 1 1 =05 <0,5 100,00
Arsénio? ug/LAs 10 1 1 =0,5 <0,5 100,00
Benzeno? ugiL 1 1 1 =0.3 <0.3 100,00
Boro? mg/L B 1 1 1 <20 <ZU 10U.00
Bromatos’ ugil Bro3 10 1 1 <1l <1 100.00
Cianetos? ug/L Cn 50 1 1 <05 <0,5 100.00
Cloretos? mg/L Cl 250 1 1 <5 <5 100,00
Cromio? Hg/L Cr 50 1 1 36,9 36.9 100,00
Dose Indicativa Total? mSv/ano 0,1 1 1 <0,1 <0.1 100.00
Fluoretos? il F 15 1 1 <100 <100 100.00
Mercario? pgll Hy 1 1 1 «<(),2 <0,2 100,00
- Sddio? gl Na 200 1 1 100,00 73,1 23,1 100,00
Selénioz gt Se 10 1 1 100,00 <=2 <2 | 100,00
Sulfatos* gl 504 250 1 1 100,00 12.4 12.4 100,00
Pesticidas totais? gl 0,5 1 1 100,00 <0,03 <0,03 100,00
Terbutilazina? [T 0,1 | 1 1 100,00 <0,03 <0,03 100,00
Alacioro?|| il 0.1 1 1 100.00 | <0,03 <0,03 100,00
Atrazina’ /| 0.1 1 1 100,00 | <0,03 <0,03 100,00
Clortolurao? [l 0,1 1 1 100,00 | <0,03 <0,03 100,00
Desetilterbutilazina® [ 0,1 1 1 100,00 <0,03 <0,03 100,00
Desetilatrazina? s 0.1 1 1 100,00 <0,03 <0,03 100,00
Desetilsimazina? il 0.1 1 1 100,00 <0,03 <0,03 100,00
Dimetoato? ugit 0,1 1 1 100,00 <0,03 <0,03 100.00
i Diurao? ugi. 0,1 1 1 100,00 <0,03 <0,03 100,00
= Isoproturao? ug/l 0.1 1 1 100,00 <0,03 <0,03 100,00
Linurao?|| ugil 0.1 1 1 100,00 <0,03 <0,03 100,00
Ometoato? g/l 0,1 1 1 100,00 <0,03 <0,03 100.00
Simazina? g 0.1 1 1 100,00 <0,03 <0,03 100,00
Tebuconazole? ugh 0.1 1 1 100,00 =0,03 <0,03 100,00
1.2-dicloroetano? ug/ll 3 1 1 100.00 =0,1 <0.1 100.00
Tricloroeteno tetracloroeteno? ugiL 10 1 1 100,00 <1l <1 100.00
tetracloroeteno’ ugil 1 1 100,00 | =0,1 <0,1 100,00
tricloroeteno? Vgl 1 1 100,00 | <1 <1 100,00
OBSERVACOES: De acordo com os resultados obtidos, referentes as analises dos vérios pardmetros na 4gua de abastecimento publico, verifica-se que de uma forma
geral os valores se encontram em cumprimento relativamente ao exlgido no decreto-lei n.? 306/2007,de 27 de agosto alterado pelo Decreto-Lei n® 922010, de26 de|
julho, e pelo Decreto-Lei n® 152/2017, de 7 de derembro. Em relagdo aos incumprimentos detectados, constatou-se ap6s efectuadas as andlises de verificagao, que a
situagao foi regularizada
Nota 1 - 1- Valores recomendados
Nota 2 - 2- Parametros conservativos analisados pela entidade gestora em alta - Aguas do Vale do Tejo ou Aguas PUblicas do Alentejo
L.Q. - Limite de quantificacdo ; N.D. - Ndo Detectado; * - Parametros nao analisados este trimestre;
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