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CAMARA MUNICIPAL DE PORTEL

EDITAL

RESULTADO DE ANALISES DE AGUA DE ABASTECIMENTO PUBLICO

José Manuel Clemente Grilo, Presidente da Cadmara Municipal de Portel, torna publico, nos termos do ponto
n°1, do Artigo 17°, do Decreto-Lei n° 306/2007 de 27 de agosto, os resultados obtidos no controlo de qualidade
de 4gua distribuida na freguesia de Portel e na uniao de freguesias de Amieira e Alqueva no 3° trimestre do ano de 2020.

PARAMETROS UNIDADES VALOR ~ N.? DE ANALISES RESULTADOS OBTIDOS =
o EABRMESRIED PREVISTAS REALIZADAS % < V.P. |
(V.P.) NO MAX. MIN, CRSAY wia Lo
PARA 2020 | o o RE (%) l cumprimento) |
| Controlo de Rotina1 |
Escherichia coli UFC/100 mL 0 12 3 25,00 0 0 100,00
Bactérias coliformes UFC/100 mL 0 12 3 25,00 0 0 100,00
Desinfectante residual moiLCl2 | nao aplicavel 12 3 25,00 1,2 0,2 100,00
Controlo de Rotina 2
Aluminio ma/L Al 200 10 2 20,00 110 | 59 100.00
Enterococos UFC/100 mL - 0 10 2 20,00 0 0 100,00
N2 coldnias a 22°C UFC/mL . 10 2 20,00 11 ND 100,00
Ne colénias a 372C UFC/mL - 10 2 120,00 ND ~__ND 100,00
Condutividade | . mSicm 2500 10 2 20,00 590 560 100,00
Clostridium perfringens | UFC/100 mL 0 10 2 20,00 0 Q 100,00
cor | ma/L PtCo 20 10 2 20,00 < 2(LQ.) < 2({LQ) 100,00
- pH - unidades [6.5; 9] 10 2 20,00 7.6 7.5 100,00
Oxidabilidade ma/L 02 3 10 2 20,00 < 1,5(LQ.) < 1,5(LQ.) 100,00
Cheiro Factor de diluicdo 3 10 2 20,00 < 1(L.Q.) < 1(L.Q.} 100,00
Sabor Factor de dilui¢ao 3 10 2 20,00 < 1(L.Q.) < 1{L.Q.) 100,00
R Turvacao UNT 4 10 2 20,00 1.1 < 0,3(LQ) 100,00
Nitratos? ma/L NO3 50 5 0 0,00 & L .

[

Controlo de Inspegao

(A andlise dos purdmetros do controlo de inspegio nan ¢ efetuada neste tnmesire)

OBSERVAGOES: De acordo com os resultados obtidos, referentes as anélises dos vérios parametros na dgua de abastecimento publico, verifica-se que todos os valores se|
encontram em cumprimento relativamente ao exigido no Decreto-Lei n? 306/2007, de 27 de agosto alterado pelo Decreto-Lei n® 92/2010, de26 de julho, e pelo [Decreto- Le}
n?152/2017, de 7 de dezembro.

L.Q.

Nota 1 - 1- Valores recomendados
Nota 2 - 2- Parametros conservativos analisados pela entidade gestora em alta - Aguas do Vale do Tejo ou Aguas Publicas do Alentejo
- Limite de guantificacao ; N.D. - Nao Detectado; * -

Parametros ndo analisados este trimestre,

DATA:
30 de Novembro de

2020

O Presidente ¢

Dr. José Manigel Clemente Grilo



T CAMARA MUNICIPAL DE PORTEL
N w/) EDITAL

RESULTADO DE ANALISES DE AGUA DE ABASTECIMENTO PUBLICO

José Manuel Clemente Grilo, Presidente da Camara Municipal de Portel, torna publico, nos termos do ponto
n®1, do Artigo 17°, do Decreto-Lei n°® 306/2007 de 27 de agosto, os resultados obtidos no controlo de qualidade
de dgua distribuida na freguesia de Monte do Trigo no 32 trimestre do ano de 2020.

PARAMETROS ‘L UNIDADES VALOR N.2 DE ANALISES RESULTADOS OBTIDOS
PARAMETRICO REALIZADAS |
(V.P.) PREVISTAS WD i A MM % < V.P. (em
—— J o ' N i
PARA 2020 TRIMESTRE ‘ - (%) Bl cumprimento)
[ Controio de Rotinal |
Escherichia coli UFC/100 mL 0 12 3 2500 0 0 100,00
Bacterias coliformes UFC/100 mL 0 12 3 25,00 | 0 0 il 100,00
Desinfectante residuai ma/L CI2 ndo aplicavel 12 3 25,00 1L 0.4 B 0.1 100,00
Controio de Rotina 2 |

Aluminio mg/L Al 200 4 1 25,00 380 | 380 0.00
Enterococos. UFC/100 mL 0 I 4 1 25,00 0 0 100,00
N colanias a 229C UFC/mL : 4 1 25,00 ND ND 100,00
Ne colénias a 379C UFC/mL = 4 1 25,00 ND ND 100,00
Condutividade B mS/icm 2500 [ 1 25,00 ! 510 510 100,00
L. Clastridium perfringens UFC/100 mL 0 4 1 25,00 0 0 100,00
mg/L PtCo 20 4 1 25,00 <2 {LQ) <2 (LQ) 100,00
pH unidades 16,5; 9] 4 1 25,00 7.8 7.8 100,00
Cheira Factor de diluicdo 3 4 1 25,00 | <1 ({LQ) <1 ({LQ) 100,00

Sabor Factor de dilui¢do 3 4 1 25,00 2 2 100,00 |

Turvacao UNT 4 4 1 25,00 11 1.1 100,00
Nitratos? mg/LNO3 | 50 4 1 2500 || <1 ] <1 100,00

[ Controlo de Inspegao

(A andlise dus pardamelros do controlo de inspedo ndo é efetuada neste frimesire)

OBSERVAGOES: De acordo com os resuitados obtidos, referentes as analises dos vérios parametros na dgua de abastecimento puablico, verifica-se que de uma forma geral
os valores se encontram em cumprimento relativamente ao exigido no decreto-lei n.2 306/2007. Em relacao aos incumprimentos detetados, constatou-se apds efectuadas
as analises de verificagdo, que a situacao foi reqularizada.

Nota 1 - 1- Valores recomendados
Nota 2 - 2- Parametros conservativos analisados pela entidade gestora em alta - Aguas do Vale do Tejo ou Aguas Publicas do Alentejo
L.Q. - Limite de quantificacdo; N.D. - Nao Detectado; * - ParAmetros nao analisados este trimestre;

AN
O Presidente dalCamara M ipal de Portel
DATA: WV

30 de Novembro de 2020 {
Dr. José NTn el Clemente Grilo
._\
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EDITAL

RESULTADO DE ANALISES DE AGUA DE ABASTECIMENTO PUBLICO

CAMARA MUNICIPAL DE PORTEL

José Manuel Clemente Grilo, Presidente da Camara Municipal de Portel, torna publico, nos termos do ponto
n°1, do Artigo 17°, do Decreto-Lei n° 306/2007 de 27 de agosto, os resultados obtidos no controlo de qualidade

de dgua distribuida na unido de freguesias de Oriola e S.B. Quteiro no 32 trimestre do ano de 2020.

PARAMETROS

H:NlDADESJ VALOR | N.2 DE ANALISES RESULTADOS OBTIDOS
PARAMETRICO || REALIZADAS
(V.P.) | PREVISTAS e MAX, Rt % < V.P. (em
i PARA 2020 TRIMESTRE (%) cumprimento)
[ Controlo de Rotina1 |
Escherichia coli UFC/100 mL 0 12 3 25,00 [} [¢] 100,00
Bactérias coliformes UFc/loomt || 0 12 3 25,00 0 0 100,00
Desinfectante residual | monci2 | nao aplicvel 12 3 25,00 1,2 0.5 100,00
[ Controlo de Rotina2 |
Aluminio mg/L Al 200 4 1 25,00 100 100 100,00
Enterococos UFC/100 mL 0 4 1 25,00 0 0 100,00
N colénias a 22°C UFC/mL + 4 1 25,00 ND ND 100,00
N2 coldnias a 37°C UFC/mL - 4 1 25,00 ND ND 100,00
Condutividade mSiem 2500 4 1 25,00 540 540 100,00
Clostridium perfringens UFC/100 mL 0 4 1 25,00 0 0 100,00
cor mg/L PtCo 20 4 1 25,00 <2 (LQ) <2 (LQ) 100,00
pH = unidades 16,5; 91 4 1 2500 1.6 7.6 100,00
Oxidabilidade mgiL 02 5 4 1 25,00 | <150 <1.5(LQ) 100,00 |
Cheiro Factor de diluigao 3 4 1 2500 || <1(LQ) <1(LQ) 100,00 |
Sabor Factor de diluigao 3 4 1 25,00 <1 (LQ) ~ <1(LQ) 100,00 |
Turvacao UNT 4 4 1 25,00 03 | 03 100.00 |
Nitratos? ma/l. NO3 50 | 4 0 0,00 — * -

l

Controio de inspecao

]

(A andlise dos parimetros do controlo de inspevin nao é efetuada neste trimestmo)

Nota 1 - 1- Valores recomendados
Nota 2 - 2- Pardmetros conservativos analisados pela entidade gestora em alta - Aguas do Vale Tejo ou Aguas Publicas do Alentejo
L.Q. - Limite de quantificacdo ; N.D. - Nao Detectado ; * - Parametros ndo analisados este trimestre;

DATA:

30 de Novembro de 2020

OBSERVAGOES: De acordo com os resultados obtidos, referentes as analises dos varios parametros na 4gua de abastecimento piblico, verifica-se que todos os valores se
encontram em cumprimento relativamente ao exigido no Decreto-Lei n2 306/2007, de 27 de agosto alterado pelo Decreto-Lei n2 92/2010, de26 de julho, e pelo Decreto-Lei
n? 152/2017, de 7 de dezembro.

O Presidente da

Dr. José Manuel Clemenite Grilo

.ra.M nitipal de Portel




CAMARA MUNICIPAL DE PORTEL
EDITAL

RESULTADO DE ANALISES DE AGUA DE ABASTECIMENTO PUBLICO

José Manuel Clemente Grilo, Presidente da Camara Municipal de Portel, torna publico, nos termos do ponto
n° T, do Artigo 17°, do Decreto-Lei n° 306/2007 de 27 de agosto, os resultados obtidos no controlo de qualidade
de dgua distribuida na freguesia de Santana no 39 trimestre do ano de 2020.

’ PARAMETROS H UNIDADES VALOR N.2 DE ANALISES RESULTADOS OBTIDOS
PARAMETRICO | oo o o __REALIZADAS i % < V.P. (em
{v.P.) PARA 2020 NO (%) e lls cumprimento)
TRIMESTRE ]
I Controlo de Rotina 1
L Escherichia coii UFCioomL 0 12 3 ] 0 0 100,00
Bacterias coiiformes || uFc/100 mC 0 12 3 ] 0 0 100,00
Desinfectante residual | moncr  nao aplicavel 12 3 | 1,1 0,4 100,00
[ Controlo de Rotina2 |
Aluminio  mgiLal 200 i 1 2 60 60 100,00
Enterococos UFC/I00mL || 0 4 1 2 0 0 100,00
N2 colénias a 222C UFC/mL | - 4 1 7 WD ND 100,00
N2 coldnias a 372C UFC/mL E 4 1 2 ND ND 100,00
Condutividade mS/cm o 2500 4 1 25,00 680 680 100,00
Clostridium perfringens UFC/100 ML | 0 4 1 25,00 0 0 100,00
cor mg/L PtCo 20 4 1 25,00 <2 (LQ) <2 (LQ) 100,00
pH unidades 16.5; 9] 4 1 25,00 7.4 7.4 100,00
Manganés - ma/L Mn 50 4 i 25,00 < 15 (L.GQ.) < 15(LQ.) 100,00
Cheiro Factor de diluicao 3; 4 1 25,00 <1(LQ) | <1{LQ) 100,00
Sabor Factor de diluicao 3 4 1 25,00 <1 (LQ) | <1(LQ) 100,00
Turvacao UNT 4 4 1 25,00 | <05(LQ) | <0,5(.Q) 100,00
Nitratos? ma/L NO3 50 4 1 | 25,00 3,79 | 3,79 100,00
[ Controlo de Inspecao
Actividade alfa total? Ba/L 0.1 2 1 50.00 0,019 0,019 100.00
Antiménio? ug/L Sb 5 2 1 50.00 <0.5 <0,5 100,00
Arsénio? B yg/l As 10 2 1 50,00 1,27 1,27 100,00
Benzeno? ug/L I 1 2 1 50,00 | <0,2 <0,2 100.00
Boro? __mgiLB 1 2 1 50,00 | 0,0247 0,0247 100,00 |
Bromatos? ug/L Bro3 10 2 1 50,00 | <3 <3 100,00
Cadmio? ua/L Cd 5 2 1 50,00 0,61 0.61 100,00
Cianetos? ug/L Cn 50 2 1 ~ 50,00 <5 <5 100.00
Cloretos? mg/L CI 250 2 1 50,00 74 74 100,00
Dose Indicativa Total? mSv/ano 0,1 2 1 50,00 <0.1 <0,1 100,00
Fluoretos? ma/L F 1,5 2 1 50,00 0.18 0,18 100,00
Mercrio? ug/L Hg 1 2 1 50,00 <0,2 <0,2 100.00
Sddio? Lg/L Na 200 2 1 50,00 39.8 39,8 | 100,00
Selénio? yg/L Se 10 2 1 50,00 2,12 2,12 100,00
Sulfatos? | ma/L S04 250 2 1 50,00 52 52 100,00
Pesticidas totais? pglL 0.5 2 1 50,00 <0,03 <0,03 100,00
Terbutilazina? ug/L 0,1 3 1 33,33 <0,03 <0,03 100,00
Alacloro? ug/L 0,1 3 1 33.33 <0.03 <0,03 100,00
Atrazina? He/L 0,1 3 1 33.33 <0,03 <0,03 100,00
Desetilterbutilazina? ug/L I 0,1 3 1 | 33.33 <0,03 <0,03 100,00
| Clorpirifos? g/l 1 0.1 3 1 | 33,33 <0,03 <0,03 100,00
Desetilatrazina? ug/L 0.1 3 1 | 33.33 <0,03 | <0,03 100,00
Desetilsimzina? gl 0,1 3 1 | 33.33 ] <0.03 <0,03 100,00
Dimetoato? ug/L 0.1 3 1 | 3333 <0.03 <0,03 100,00
Diurao? ug/L 0.1 3 1 | 33,33 <0,03 <0,03 100,00 |
Isoproturao? ug/lL 0.1 3 1 33,33 <0,03 <0,03 100,00
Linurao? g/l 0.1 3 1 33,33 <0,03 <0,03 100,00
Ometoato? ugiL 0,1 3 1 33.33 <0,03 <0.03 100,00
Simazina?|| ug/iL 0.1 3 1 33,33 <0.,03 <0.03 100,00
Tebuconazole? bl | 0,1 3 1 33,33 <0,03 <0.03 100,00
1,2-dicloroetano? el 3 2 1 50,00 <0,5 <0,5 100,00
Tricloroeteno tetracloroeteno? pey/L 10 2 1 50,00 <1 <1 100,00
tetracloroeteno? gl 2 1 50.00 | <01 <0,1 100,00
tricloroeteno? P/l 2 1 50,00 <1 <1 100,00

OBSERVAGOES: De acordo com os resultados obtidos, referentes as analises dos varios parametros na agua de abastecimento pablico, verifica-se que todos os valores se
encontram em cumprimento relativamente ao exigido no Decreto-Lei n2 306/2007, de 27 de agosto alterado pelo Decreto-Lei n? 92/2010, de26 de julho, e pelo Decreto-Lei
n? 152/2017, de 7 de dezembro.

Nota 1 - 1- Valores recomendados
Nota 2 - 2- Parametros conservativos analisados pela entidade gestora em alta - Aguas do Vale do Tejo ou Aguas Publicas do Alentejo
L.Q. - Limite de quantificacao ; N.D. - Ndo Detectado; * - Parametros nao analisados este trimestre;

O Presidente da g
DATA:

30 de Novembro de 2020

Dr. José Mahukl Clemente Grilo




EDITAL

CAMARA MUNICIPAL DE PORTEL

RESULTADO DE ANALISES DE AGUA DE ABASTECIMENTO PUBLICO

José Manuel Clemente Grilo, Presidente da Camara Municipal de Portel, torna publico, nos termos do ponto
n®1, do Artigo 17°, do Decreto-Lei n° 306/2007 de 27 de agosto, os resultados obtidos no controlo de qualidade
de agua distribuida na freguesia de Vera Cruz, no 32 trimestre do ano de 2020.

PARAMETROS

H UNIDADES VALOR N.2 DE ANALISES RESULTADOS OBTIDOS
PARAMETRICO REALIZADAS
(V.P.) PREVISTAS NO MAX MIN % < V.P. (em
o o . N
PARA 2020 TRIMESTRE (%) cumprimento)
Controio de Rotina1 |
Escherichia coli [~ OFE60 mL 0 12 3 25,00 [ i 0
Bactérias coliformes 1| UFC/00 mL 0 12 3 25,00 8 0 0
Desinfectante residual | mg/L CI2 nao aplicavel 12 3 25,00 1 0.9 100,00
| Controio de Rotina2 |
Enterococos UFC1oomL | 0 a T 25,00 0 0 100,00 |
Ne colénias a 222C UFC/mL | . 4 1 25,00 L ND 23 100,00
N¢ colénias a 372C UFC/mL - 4 1 25,00 ND 10 100,00
Condutividade ] mS/cm 2590 4 1 25,00 730 640 100,00
cor mg/L PtCo 20 4 1 25,00 <2 (LQ) <2 (LQ) 100,00
pH unidades [6,5; 9] 4 1 25,00 S T5 100,00
. Cheiro _Factor de diluicao 3 4 1 25,00 I <1 (LG <1 (LQ) 100,00
Sabor || Factor de diluicdo 3 4 1 25,00 <1 (LG) <1 ({LQ) 100,00
Turvagao UNT 4 4 1 25,00 <0,50 (LQ) <0,50 (LQ) 100,00
Nitratos? mg/L NO3 50 2 1} 0,00 = B 2
| Controlo de Inspecao |
(A analise dos param do dei 0 ndo ¢é ef da neste )

Notal- 1- Valores recomendados

OBSERVAGOES: De acordo com os resultados obtidos, referentes as andlises dos varios parametros na agua de abastecimento publico, verifica-se que todos os valores
se encontram em cumprimento relativamente ao exigido no Decreto-Lei n? 306/2007, de 27 de agosto alterado pelo Decreto-Lei n? 92/2010, de26 de julho, e pelo
Decreto-Lei n2 152/2017, de 7 de dezembro.

Nota 2 - 2- Pardmetros conservativos analisados pela entidade gestora em alta - Aguas do Vale do Tejo ou Aguas Publicas do Alentejo
L.Q. - Limite de quantificagcdo ; N.D. - Nao Detectado; * - Parametros nio analisados este trimestre;

DATA:

30 de Novembro de 2020




