CAMARA MUNICIPAL DE PORTEL

EDITAL

F_!ESULTADO DE ANALISES DE AGUA DE ABASTECIMENTO PUBLICO

José Manuel Clemente Grilo, Presidente da Camara Municipal de Portel, torna publico, nos termos do ponto
n’ 1, do Artigo 17%, do Decreto-Lei n” 306/2007 de 27 de agosto, os resultados obtidos no controlo de qualidade
de dgua distribuida na freguesia de Portel e na unido de freguesias de Amieira e Alqueva no 1° trimestre do ano de 2021.

| PARAMETROS ” UNIDADES VALOR N.? DE ANALISES RESULTADDS OBTIDOS
E REALIZADAS
P‘R‘“(mf,:';mco PREVISTAS =0 MAX. MIN. palshv-Ef(am
PARA 2021 TRIMESTRE (%) cumprimento)
| Controlo de Rotinal |
Escherichia coll UFC/100 mlL 0 12 3 25,00 0 o
—Bactdrias coliformes UFC/100 mL 0 12 3 25,00 0 0
Desinfectante residual maiL €12 nao aplicavel 13- 3 75,00 12 0,7
Controlo de Rotina2 |
[ Aluminio ma/L Al 200 10 3 189 138
| Enterococos UFC/100 mL 0 10 3 0 0
| N colénias a 229C UFC/mL - 10 Bi ND
N¥ colonias a 379C UFC/mL - 10 3 ND
Condutividade ms s 2500 10 =3 724
Clostridium perfringens UFC/100 mL 0 10 3 0 100,00
I cor maiL PtCo 20 10 3 < 2(LQ) 100,00
pH unidades 16,5; 9] io 3 7.7
Cheiro Factor de diuicao £ 10 3 <1({LQJ)
Sabor Factor de diluicao 3 10 3! < 1(LOJ)
Turvacao UNT 4 10 3 0,69 <0,3(LQ)
Nitratos? mg/L NO3 50 5 2 6.49 <1,0
| Controlo de Inspecac |
Ferro gl Fe 200 2 == 50.00 <50 (LQ) | <50(LQ) 100,00
Nitritos mg/L NO2 0.5 2 1 50.00 <0.02 (LQ) <0,02 (LO) 100.00
g ] gL Pb 10 2 1 50,00 | <3(0) <3 (LQ) 100,00
mall Ca (100)* 2 1 50,00 60 60 100,00
mg/L Cu 2 2 1 50.00 <0,3 (LQ) <0.3 (LQ) 100,00
Dureza Total gl CalCo, (=150 e <500)! 2 e 50.00 250 250 100,00
M 2 mg L M 0 2 1 50.00 <15 (LQ) <15 (LQ) 100.00
Magnésio il Mg 50 2 1 50.00 24 24 100,00
Niguel bl N 20 2 1 50,00 <5 {LQ) <5 (LQ) 100,00
Radio Ban, 100 2 v 1 50.00 <10.0 LYY <10.0 (LAY 100.00
Hidroc. Arom. Polic. (HAP) gL 0.1 2 1 50.00 <0,010 (LQ) <0,010 (LQ) 100,00
Benzo(g.h,i)perileno || st 2 1 50.00 <0,010 (LQ) <0,010 (1Q) 100,00
Indeno(1,7,3-cd)pireno woll 2 1 50,00 <0,010(LQ) | <0,010(L.Q) 100,00
k anteno s 2 1 50,00 <0,010 (LQ) <0,010 (LQ} 100,00
Benzo(k)fluoranteno i 2 1 50,00 <0,010 (LQ) | <0,010 (LQ) 160,00
Benzo(a)pireno i 0,01 2 1 50.00 ~ <0.003 (LQ) | <0.003 (LQ} 100,00
Trihalometanos - total il 100 2 1 50,00 3,3 %3 100,00
Cloroférmio il 2 1 50,00 1,03 1,03 100,00
Bromoformio TS 2 1 50,00 < 0,54 {LQ.) < 0,54 (LQ.) 100,00
Bromodiclorometana oo 74 1 50.00 0,92 0,92 100,00
Dibromoclorometano il 2 1 50,00 1,37 1.37 100,00
Crérnio ugi Cr 50 2 1 50,00 <2 (LQ) <2 (LQ) 100,00
Amonio mgll NH4 0.5 2 1 50,00 <0,02 {LQ) <0,02 (LQ) 100,00
Oxidabilidade i 02 5 2 1 50,00 <1,5 (LQ) <1,5 (LQ) 100,00
Actividade alfa total? Bail 0.1 3 2 66.67 0,017 0,013 100,00
Antiménio? e 5 = 2 66,67 <05 <05 100,00 |
Arsénio? L Aa 10 3 2 66,67 0.86 <0,5 100,00
Benzeno’ e 1 3 2 66,67 <0,30 <0,30 100,00
Boro? gl B 1 3 2 66,67 0,0301 <0,02 100,00
Bromatos? pgfLBrO3 106 3 2 66,67 4,75 <3 100.00
Cadmio? [Ie="] 5 3 2 66,67 <0,5 <0,5 100.00
Cianetos? ugiL Cn 50 3 2 66,67 <5 <5 100,00
Cloretos? mgiLCl 250 3 2 66,67 71,7 41,6 100,00
Dose Indicativa Total® SV NS 0.1 3 2 66,67 <0,1 <0,1 100,00
Fluoretos? mail F 1.5 3 2 66,67 0,199 <0,1 100,00
Mercdrio? il Ha 1 3 2 66,67 <0,2 <0.2 100,00
Sédio? T ugi Na 200 3 2 66,67 39.7 25,9 100,00
Selénio? jafl. Se 10 3 2 66,67 <2 <2 100,00
Sulfatos? mail S04 250 3 2 66,67 48,7 13,8 100,00
Pesticidas totais? pafl 0,5 3 2 66,67 <0,03 <0,03 100,00
Terbutilazina® #eih 0,1 ] 2 66.67 <0,03 <0.03 100,00
Alacloro? ug/L 0,1 3 2 66,67 <0,03 <0,03 100,00
Atrazina? sl 0.1 3 2 66,67 <0,03 <0.03 100,00 |
Clortolurac? it/ 0,1 3 2 66,67 <0.03 <0,03 100,00
Desetilterbutilazina?® e/l 0,1 3 2 66.67 <0,03 <0,03 100,00
Desetilatrazina? bgiL 0,1 =k 2 66,67 <0,03 <0,03 100,00
Desetilsimzina? L 0,1 5l 2 66,67 <0,03 <0,03 100,00
Dimetoato? gL 0,1 3 Z 66,67 ~<0,03 <0,03 100,00
Diurao? gl 0.1 3 2 66,67 ~ <0,03 <0,03 100,00
Isoproturao? gl 0.1 3 2 66,67 <0,03 <0,03 100,00
Linurao? gl 0.1 3 2 66,67 <0,03 <0,03 100,00 |
Ometoato? ug/l 0,1 3 Z 66,67 <0,03 <0,03 100,00
Simazina? Mgl 0.1 3 2 66,67 <0,03 <0,03 100.00
Tebuconazole? wglL 0.1 3 2 33.33 <0.03 <0.03 100,00
1,2-dicloroetano? L 3 3 2 66,67 <0,1 <0,1 100,00
Tricloroeteno tetracloroeteno?® pgfl 10 3 2 66,67 <] <l 100,00
tetracloroeteno? yglL 3 2 66.67 <0,1 <0,1 100.00
tricloroeteno? vgil 3 2 66,67 <1 <1l 100,00

Lei n® 152/2017, de 7 de dezembro

iNota 1 - 1. Valores recomandados

Nota 2 - 2- Parametros conservativos analisados pela entidade gestora em alta - Aguas do Vale do Tejo ﬂu cas do Alhitejo
L.Q. - Limite de quantificacan , N.D. - Nio Detectado, * - Paraimetros nio

lisados este timestre;

\

OBSERVACOES: De acordo com os resultados obtidos, referentes as andlises dos varios parametros na 4gua de abastecimento plublico, verifica-s2 que todos os valores se
encontram em cumprimento relativamente ao exigido no Decreto-Lei n® 306/2007, de 27 de agosto alterado pela Decreto-Lel n® 92/2(110, de2f de julho, & palo Decreto-
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; CAMARA MUNICIPAL DE PORTEL
EDITAL

RESULTADO DE ANALISES DE AGUA DE ABASTECIMENTO PUBLICO

José Manuel Clemente Grilo, Presidente da Camara Municipal de Portel, torna publico, nos termos do ponto
n°1, do Artigo 17°, do Decreto-Lei n® 306/2007 de 27 de agosto, os resultados obtidos no controlo de qualidade
de dgua distribuida na freguesia de Monte do Trigo no 12 trimestre do ano de 2021.

| PARAMETROS Jl UNIDADES VALOR N.2 DE ANALISES RESULTADOS OBTIDOS
PARAMETRICO REALIZADAS
(V.P.) PREVISTAS ~c MAX i % < V.P. (em
— o . F
PARA 2021 TRIMESTRE (%) cumprimento)
[ Controlo de Rotinal |
~_Escherichia coli UFC/100 mL 0 12 3 25,00 0 0 100,00
Bacterias coiiformes UFC/100 mL 0 12 3 25,00 0 0 100,00
Desinfectante residual maj/L CI2 nao aplicavel 12 3 25,00 0.6 0.2 100,00
Controio de Rotina2 |
Aluminio mata [ 200 a 1 25,00 205 | 205 0,00

Enterococos UFC/100 mL 0 4 1 25,00 0 0 100,00
N2 colénias a 22°C UFC/mL 4 1 25,00 ND ND 100,00
N2 colénias a 372C UFC/mL - 4 1 25,00 ND ND 100,00
Condutividade mS/cm 2500 4 1 25,00 484 484 100,00
Clostridium perfringens UFC/100 mL 0 4 1 25,00 0 0 100,00
cor mg/L PtCo 20 4 1 25,00 <2 (LQ) i <2_(_L_Q) 100,00

pH unidades [6,5; 9] 4 1 25,00 7,8 7.8 100,00 i

Cheiro Factor de dilui¢3o 3 4 1 25,00 <1(LQ) <1 (LQ) 100,00
Sabor Factor de diluigao 3 4 1 25,00 <1(LQ) <1 (LQ) 100,00
Turvagao UNT 4 4 1 25,00 0,82 0,82 100,00
Nitratos? mg/L. NO3 50 4 1 25,00 o . 100,00

| Controlo de Inspecao |

(A anilise dos parametrios do controlo de inspegin nao ¢ efetuada neste [rimestne)

OBSERVAGOES: De acordo com os resultados obtidos, referentes as anélises dos varios parametros na 4gua de abastecimento publico, verifica-se que de uma forma geral
os valores se encontram em cumprimento relativamente ao exigido no decreto-lei n.2 306/2007. Em relagdo aos incumprimentos detetados, constatou-se apds efetuadas as
andlises de verificacdo, que a situacao foi regularizada..

|Nota 1 - 1- Valores recomendados
Nota 2 - 2- Pardmetigs conservativos analisados pela entidade gestora em alta - Aguas do Vale do Tejo ou Aguas Pudblicas dd Alentejo
L.Q. - Limite de gquantificacdo; N.D. - Nao Detectado; * - Parametros ndo analisados este trimestre; ~ s
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— CAMARA MUNICIPAL DE PORTEL
f EDITAL

RESULTADO DE ANALISES DE AGUA DE ABASTECIMENTO PUBLICO

José Manuel Clemente Grilo, Presidente da Camara Municipal de Portel, torna publico, nos termos do ponto
n°1, do Artigo 17°, do Decreto-Lei n° 306/2007 de 27 de agosto, os resultados obtidos no controlo de qualidade
de dgua distribuida na unido de freguesias de Oriola e S.B. Outeiro no 12 trimestre do ano de 2021.

PARAMETROS UNIDADES VALOR N.2 DE ANALISES | RESULTADOS OBTIDOS
PARAMETRICO PREVISTAS REALIZADAS % < V.P, (e
(V.P.) NO | MAX. MIN. o]
PARA 2021 TRIMESTRE | (%) . cumprimento)
Controlo de Rotina 1 |
Escherichia coli UFC/100 mL | 0 12 3 25,00 0 0 100,00
Bacterias coliformes UFC/100 mL 0 12 3 25,00 0 0 100,00
Desinfectante residual mg/L CI2 nao aplicavel 12 3 25,00 0.8 0,3 100,00
[ Controlo de Rotina2 |

Aluminio | mg/LAl 200 4 1 25,00 152 152 100,00
Enterococos | UFC/100 mL 0 4 1 25,00 il 0 0 100,00
Ne coldnias a 222C UFC/mL = 4 1 25,00 _ND ND 100,00
N2 col6nias a 372C UFC/mL - 4 1 25,00 ND ND 100,00
| Condutividade mS/em 2500 4 1 25,00 540 540 100,00
Clostridium perfringens UFC/100 mL 0 4 1 25,00 0 0 100,00
cor mg/L PtCo 20 4 1 25,00 <2 (LQ) <2 (LQ) 100,00
— pH unidades [6,5; 9] 4 1 25,00 7,5 | 7,5 100,00
Cheiro Factor de dilui¢ao 3 4 1 25,00 <1{LQ) <1 (LQ)} 100,00
Sabor Factor de diluigao 3 4 1 25,00 <1 (LQ) <1 (LQ) 100,00
Turvacio UNT 4 4 1 25,00 0,67 0,67 100,00

Nitratos? mg/L NO3 50 4 0 0,00 ~ % 53

[ Controlo de Inspecio |

(A andlise dos parametros do controlo de inspegio nao é efetuada neste trimesire)

OBSERVAGOES: De acordo com os resultados obtidos, referentes as analises dos varios parametros na agua de abastecimento publico, verifica-se que todos os valores se
encontram em cumprimento relativamente ao exigido no Decreto-Lei n® 306/2007, de 27 de agosto alterado pelo Decreto-Lei n2 92/2010, de26 de julho, e pelo Decreto-Lei
n? 152/2017, de 7 de dezembro.

Nota 1 - 1- Valores recomendados

Nota 2 - 2- Parametros conservativos analisados pela entidade gestora em alta - Aguas do Vale Tejo ou Agyas icas do Alentejo
L.Q. - Limite de quantificacdo ; N.D. - Ndo Detectado ; * - ParAmetros ndo analisados este trimestre; i‘\ \

O Presidente unigipgl de Portel
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CAMARA MUNICIPAL DE PORTEL
EDITAL

RESULTADO DE ANALISES DE AGUA DE ABASTECIMENTO PUBLICO

José Manuel Clemente Grilo, Presidente da Camara Municipal de Portel, torna pablico, nos termos do ponto
n®1, do Artigo 17°, do Decreto-Lei n° 306/2007 de 27 de agosto, os resultados obtidos no controlo de qualidade
de dgua distribufda na freguesia de Santana no 12 trimestre do ano de 2021.

PARAMETROS [ UNIDADES l VALOR N.2 DE ANALISES RESULTADOS OBTIDOS
PARAMETRICO (" oo- o o __REALIZADAS . % < V.P. (em
(V.P.) S SpE NO (%) MAX. MIN: cumprimento)
TRIMESTRE
[ Controlo de Rotina1l |
Escherichia coll [ UFGio0mL 0 17 3 75,00 0 0 100,00
Bacterias coilformes UFC/100 mL 0 12 3 25,00 0 1] 100,00
Desinfectante residual mg/L CI2 nao aplicavel 12 3 25,00 0,4 0,1 100,00
Controio de Rotina2 |

Aluminio mg/L Al 200 4 1 25,00 80 80 100,00
Enterococos UFC/100 mL 0 4 1 25,00 0 0 100,00
N¢ coldnias a 222C — UFC/mL - 4 1 25,00 ND ND 100,00
N colénias a 372C UFC/mL - 4 1 25,00 ND ND 100,00
Condutividade mSicm 2500 4 1 25,00 540 540 100,00
Clostridium perfringens UFC/100 mL 0 4 T— 25,00 0 0 100,00
cor ma/L PtCo 20 4 1 25,00 <2 (LQ) <2 (LQ) 100,00
pH unidades 16,5; 9] 4 1 25,00 155 7,5 100,00
Manganés mg/L Mn 50 4 1 25,00 <15 (LQ) <15 (LQ) 100,00
Cheiro Factor de diluicdo 3 4 1 25,00 <1 (LQ) <1 (LQ) 100,00
Sabor Factor de diluicdo 3 4 1 25,00 <1 (LQ) <1(LQ) 100,00
Turvacao UNT 4 4 1 25,00 0,52 0,52 100,00

Nitratos? ma/L NO3 50 4 0 0,00 . o ¥

Controlo de Inspecao |

(A analise dos paramelros do controlo de inspigin nao é efetuada neste trimesire)

OBSERVACOES: De acordo com os resultados obtidos, referentes as analises dos varios parametros na dgua de abastecimento publico, verifica-se que todos os valores se
encontram em cumprimento relativamente ao exigido no Decreto-Lei n? 306/2007, de 27 de agosto alterado pelo Decreto-Lei n? 92/2010, de26 de julho, e pelo Decreto-Lei
n2 152/2017, de 7 de dezembro.

Nota 1 - 1- Valores recomendados
Nota 2 - 2- Parametros conservativos analisados pela entidade gestora em alta - Aguas do Vale do Tejo ou hg
L.Q. - Limite de quantificagao ; N.D. - Nao Detectado; * - Pardmetros nao analisados este trimestre; 1

blicas do ﬂlenteio
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EDITAL

CAMARA MUNICIPAL DE PORTEL

RESULTADO DE ANALISES DE AGUA DE ABASTECIMENTO PUBLICO

José Manuel Clemente Grilo, Presidente da Camara Municipal de Portel, torna publico, nos termos do ponto
n°1, do Artigo 17°, do Decreto-Lei n° 306/2007 de 27 de agosto, os resultados obtidos no controlo de qualidade
de agua distribuida na freguesia de Vera Cruz, no 12 trimestre do ano de 2021.

PARAMETROS

N.2 DE ANALISES

RESULTADOS OBTIDOS

‘ UNIDADES VALOR
PARAMETRICO REALIZADAS
(V.P.) PREVISTAS NO MAX MIN % < V.P. (em
PARA 2021 TRIMESTRE (%) cumprimento)
[ Controio de Rotina1 |
Escherichia coli urc/100mL || 0 12 3 0 0 100,00
Bacterias coliformes UFC/100 mL || 0 12 3 0 0 100,00
Desinfectante residual mg/L CI2 | nao aplicavel 12 3 B 0,7 0.4 100,00 |
| controlo de Rotina2 |
- Enterococos [ urcimoomL ] 0 4 i 25,00 0 0 100.00
N2 colénias a 222C UFC/mL | - 4 1 25,00 ND ND 100,00
N2 colénias a 372C UFC/mL - 4 1 25,00 32 32 100,00
Condutividade mS/cm 2500 4 1 25,00 750 750 100,00
. cor mg/L PtCo 20 4 1 25,00 <2(LQ) <2 {LQ) 100,00
pH unidades 16,5; 9] 4 1 25,00 7.4 7.4 100,00
Cheiro | Factor de diluigio 3 4 1 25,00 <1 (LQ) <1(LQ} 100,00
Sabor Factor de diluicao 3 4 T: 25,00 <1 (LQ) <1(LQ) 100,00
Turvagdo | UNT 4 4 1 25,00 <0,3 (LQ.) <0,3(LQ.) 100,00
Nitratos? [ mgnno3 50 2 0 0,00 . * * ]

| Controlo de Inspegao |

{A andlise dos pardmetros do controlo de inspegdo nao é efetuada neste trimestre)

OBSERVAGOES: De acordo com os resultados obtidos, referentes as analises dos varios parametros na agua de abastecimento publico, verifica-se que todos os valores
se encontram em cumprimento relativamente ao exigido no Decreto-Lei n2 306/2007, de 27 de agosto alterado pelo Decreto-Lei n® 92/2010, de26 de julho, e pelo
Decreto-Lei n? 152/2017, de 7 de dezembro,

Nota 1 - 1- Valores recomendados

Nota 2 - 2- Parametros conservativos analisados pela entidade gestora em alta - Aguas do Vale do Tejo ou Aguas Publicas

L.Q. - Limite de quantificacao ; N.D. - Nao Detectado; * - Par@metros ndo analisados este trimestre; a

\:ﬁmentejo
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