CAMARA MUNICIPAL DE PORTEL
EDITAL

RESULTADO DE ANALISES DE AGUA DE ABASTECIMENTO PUBLICO

José Manuel Clemente Grilo, Presidente da Camara Municipal de Portel, torna publico, nos termos do ponto
n° 1, do Artigo 17°, do Decreto-Lei n® 306/2007 de 27 de agosto, os resultados obtidos no controlo de qualidade
de agua distribuida na freguesia de Portel e na unido de freguesias de Amieira e Aiqueva no 4° trimestre do ano de 2021.

PARAMETROS UNIDADES VALOR N.2 DE ANALISES RESULTADOS OBTIDOS
APy || PrEVISTAS Ll MAX. - % < V.P. (em
PARA 2021 | 0 o (%) cumprimento)
S e R T TR T L R Y
csinericina con UrC/10u mL (_) iz bl £LI,VV v U ERVIVAVIE]
Bacterias coliformes UFC/100 mL 0 12 3 25,00 0 0 100,00
Desinfectante residual ma/L CI2 nao aplicavel 12 3 25,00 0,5 0,4 100,00
Aluminio ma/L Al 200 10 2 20,00 77 69 100,00
Enterococos UFC/100 mL 0 i0 2 20,00 0 0 100,00
N2 col6nias a 22°C UFC/mL 5 10 Z 20,00 D ND 100,00
N2 colénias a 37°C UFC/mL - 10 2 20,00 ND ND 100,00
Condutividade mS/cm 2500 10 2 20,00 644 505 100,00
Clostridium perfringens UFC/100 mL 0 10 2 20,0 0 100,00
cor rmall. PtCo 20 10 2 20,00 < 2{L.Q.) <2 {LQ) 100,00
pH unidades [6,5; 9] 10 2 20,00 7,6 7.2 100,00
Cheiro Factor de diluicao 3 10 2 20,00 < 1(L.Q.} <1(LQ) 100,00
Sabor Factor de diluicao 3 10 2 20,00 < 1{(L.Q.) <1(LQ) 100,00
Turvacao UNT 4 10 2 20,00 <0,3(L.Q.} <0,3 (L.Q.) 100,00
Nitratos? mag/L NO3 50 5 x = - X x

(A analise dos pardmetros do controlo de inspecado ndo é efetuada neste trimestre)

OBSERVACOES: De acordo com os resultados obtidos, referentes as anlises dos varios parametros na dgua de abastecimento publico, verifica-se que todos os valores se
encontram em cumprimento relativamente ao exigido no Decreto-Lei’ n? 306/2007, de 27 de agosto alterado pelo Decreto-Lei n® 92/2010, de26 de julho, e pelo Decreto-
Lel n® 152/2017, de 7 de dezembro.

Nota 1 - 1- Valores recomendados
Nota 2 - 2- Pardmetros conservativos analisados pela entidade gestora em alta - Aguas do Vale do Tejo ou Aguas Publicas.do Alentejo
L.Q. - Limite de guantificacao ; N.D. - Ndo Detectado, * - Parametros ndo analisados este trimestre;

DATA:
28 de févereiro de 2022




% CAMARA MUNICIPAL DE PORTEL
EDITAL

RESULTADO DE ANALISES DE AGUA DE ABASTECIMENTO PUBLICO

José Manuel Clemente Grilo, Presidente da Camara Municipal de Portel, torna publico, nos termos do ponto
n° 1, do Artigo 17°, do Decreto-Lei n°® 306/2007 de 27 de agosto, os resultados obtidos no controlo de qualidade
de &gua distribuida na freguesia de Monte do Trigo no 42 trimestre do ano de 2021.

PARAMETROS H UNIDADES VALOR N.2 DE ANALISES RESULTADOS OBTIDOS
PAR‘(\‘P;I_E,-_I-)RICO PREVISTAS NOREAUZADAS MAX. MIN. Y% < V_.P. {em
PARA 2021 TRIMESTRE (%) cumprimento)
| Controlo de Rotina 1 ]
Escherichia coii UFC/100 mL 0 12 3 25,00 | 0 0 100,00
Bacterias coliformes UFC/100 mL 0 12 3 25,00 | 0 0 100,00
Desinfectante residual mg/L CI2 4 nao aplicavel 12 3 25,00 ] 0.7 0,2 100,00
[ Controlo de Rofina 2l | IS i T
Aluminio mai/L Al 200 4 1 25,00 159 159 100,00
Enterococos UFC/100 mL 0 4 1 25,00 0 0 100.00
Ne col6nias a 22¢C UFC/mL - 4 1 25,00 ND ND 100,00
Ne colénias a 37¢2C UFC/mL - 4 1 25,00 ND ND 100,00
Condutividade mS/cm 2500 4 1 25,00 534 534 100,00
Clostridium perfringens UFC/100 mL 0 4 3L 25,00 [o] 0 100,00
cor mg/L PtCo 20 4 1 25,00 <2 {LQ) <2 (LQ) 100,00
pH unidades 16.5; 9] 4 1 25,00 7.8 7.8 100,00
Cheiro Factor de diluic3o 3 4 1 25,00 <1 (LQ) <1 (LQ) 100,00
Sabor Factor de dilui¢ao 3 4 1 25,00 <1 (LQ) <1 ({LQ) 100,00
Turvacao UNT 4 4 1 25,00 <0,3(LQ) <0.3 (L.Q.) 100,00
Nitratos? mg/L NO3 50 4 2 50,00 1,7 <1({LQ) 100,00
: c TS e I e
Ferro Lg/L Fe 200 1 - 100.00 < 50 (LQ) < 50 (LQ) 100.00
Nitritos mg/L NO2 0.5 1 1 100,00 < 0,02 (LQ) < 0,02 (LQ) 100,00
Chumbo ug/L Pb 10 1 1 100,00 < 3,0(LQ.) <3,0(LQ) 100,00
Calcio mgiL Ca {(100)* 1 1 100,00 40,2 40,2 100,00
Cobre mg/L Cu 2 1 1 100.00 < 0.3(L.Q) <03 (LQ.) 100.00
Dureza Total mg/L CaCO; (=150 e <500)! ik 1 100,00 170 170 100,00
Manganés mg/L Mn 0 1 1 100,00 <15 (LQ) <15 (LQ) 100,00
Magneésio mg/L Mg 50 1 1 100,00 17 17 100,00
Niguel pa/L Ni 20 1 1 100,00 <5 (LQ) <5 (LQ) 100,00
Radao Ba/L 100 1 1 100,00 <10,0 (LQ) <10,0 (LQ) 100,00
Hidroc. Arom. Polic. {(HAP) ugiL 0,1 1 1 100,00 <0,010 (LQ) <0,010 (LQ) 100,00
Benzo(g,h,i)perileno ug/lL 1 1 100,00 <0,010 (LQ) <0.010 (LQ} 100,00
indeno(1,2,3-cd)pireno ug/L 1 1 100,00 =0,010 {LQ) =0,010 (LQ} 100,00
Benzo(b)fluoranteno uglL 1 1 100,00 <0,010 (LQ) <0,010 (LQ) 100,00
Benzo(k)fluoranteno uglL 1 1 100,00 <0,010 (LQ) <0,010 (LQ) 100,00
Benzo{a)pireno ug/L 0,01 1 1 100,00 <0,003 (LQ) <0,003 (LQ) 100,00
Trihalometanos - total ug/L 100 1 1 100,00 29 29 100.00
Cloroférmio ug/L 1 1 100,00 10 10 100,00
Bromoférmio Ho/L. 1 1 100,00 3 3 100,00
Bromodiclorometano Hg/L 1 1 100,00 8 8 100,00
Dibromoclorometano pgiL 1 1 100,00 8 8 100,00
Cromio gL Cr 50 1 1 100.00 <2 (LQ) <2 (LQ) 100,00
Amonio mag/L NH4 0.5 1 1 100.00 < 0,02 (LQ) < 0,02 (LQ) 100,00
Oxidabilidade mg/L 02 5 1 1 100,00 2,6 2,6 100,00
Pesticidas totais? ugiL 0,5 1 1 100,00 < 0,03 < 0,03 100,00
Clortolurao ugiL 0,1 1 1 100,00 < 0,03 < 0,03 100,00
OBSERVACOES: De acordo com os resultados obtidos, referentes as anélises dos vérios parametros na agua de abastecimento publico, verifica-se que todos os valores se
encontrarm em cumprimento relativamente ao exigido no Decreto-Lei n? 306/2007, de 27 de agosto alterado pelo Decreto-Lei n? 92/2010, de26 de julho, e pelo Decreto-
Lei n? 152/2017, de 7 de dezembro.
Nota 1 - 1- Valores recomendados

Nota 2 - 2- Pardmetros conservativos analisados pela entidade gestora em alta - Aguas do Vale do Tejo ou Aguas Publicas do Alentejo
|L.Q. - Limite de guantifica¢ao: N.D. - Nao Detectado; * - Parametros ndo analisados este trimestre;
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Dr. Joséxminuel Clemente Grilo




EDITAL

RESULTADO DE ANALISES DE AGUA DE ABASTECIMENTO PUBLICO

CAMARA MUNICIPAL DE PORTEL

José Manuel Clemente Grilo, Presidente da Camara Municipal de Portel, torna pulblico, nos.termos do ponto
n° 1, do Artigo 17°, do Decreto-Lei n® 306/2007 de 27 de agosto, os resultados obtidos no controlo de qualidade
de dgua distribuida na unido de freguesias de Oriola e S.B. Outeiro no 42 trimestre do ano de 2021.

PARAMETROS H UNIDADES VALOR N.2 DE ANALISES RESULTADOS OBTIDOS
PAR‘(\\I‘:E.BRICO PREVISTAS NOREALIZADAS MAX. MIN. % < V:P. {em
PARA 2021 TRIMESTRE (%) cumprimento)
UFC/100 mL 0 2 3 25,00 0 0 100,00
Bactérias coliformes UFC/100 mL 0 i2 3 25,00 0 0 100,00
Desinfectante residual mg/L CI2 nao aplicavel 12 3 25,00 0,7 0,1 100,00
ntrolode Roti
Aluminio ma/L Al 200 4 1 25,00 69 69 100,00
Enterococos UFC/100 mL 0 4 1 25,00 0 0 100,00
N¢ colénias a 222C UFC/mL - 4 1 25,00 ND ND 100,00
N¢ colénias a 372C UFC/mL . 4 1 25,00 ND ND 100,00
Condutividade mS/cm 2500 4 1 25,00 486 486 100,00
Clostridium perfringens UFC/100 mL 0 4 1 25,00 0 0 100,00
cor mg/L PtCo 20 4 1 25,00 <2 (LQ) <2 (LQ) 100,00
pH unidades [6,5; 9} 4 1 25,00 7.7 7.7 100,00
Cheiro Factor de diluicdo 3 4 1 25,00 <1 (LQ) <1(LQ) 100,00
Sabor Factor de diluicdo 3 4 1 25,00 <1 (LQ) <1{LQ) 100,00
Turvacao UNT 4 4 1 25,00 <0,3(LQ) < 0,3(LQ.) 100,00
Nitratos? ma/L NO3 50 4 * * * = *
1 raaE|
Ferro ug/L Fe 200 1 1 100,00 <50 (LQ) <50 (LQ) 100,00
Nitritos mg/L NO2 0,5 1 1 100,00 <0,02 (LQ) <0,02 (LQ) 100,00
Chumbo ug/L Pb 10 1 1 100,00 < 3,0(LQ.) < 3,0(L.Q.) 100,00
Calcio mgjL Ca (100)! 1 1 100.00 35,5 35.5 100,00
Cobre mg/L Cu 2 1 1 100,00 <0,3 (LQ) <0,3 (LQ) 100,00
Dureza Total ma/L CaCoO, (=150 e =500)! 1 1 100,00 180 180 100,00ﬁ
Manganés Mg/L Mn 0 1 1 100,00 <15 {LQ) <15 (LQ) 100,00
Magnésio mg/L Mg (50)! 1 1 100.00 21 21 100,00
Niquel pg/L Ni 20 1 1 100,00 <5{LQ) <5 (LQ) 100,00
Hidroc. Arom. Polic. (HAP) Hg/L 0,1 1 1 100,00 <0,010 (LQ) <0,010 (LQ) 100,00
Benzolg.,h.i)perileno Mg/l 1 1 100,00 <0,010 {LQ) <0,010 {LQ) 100,00
Indeno(1,2,3-cd)pireno g/l 1 1 100,00 <0,010 (L7} <0,010 {LQ) 100,00
Benzo(b)fluoranteno pg/L 1 1 100,00 =0,010 (L) <0,010 (LQ) 100.00
Benzo(k}fluoranteno ug/L 1 1 100,00 <0,010 (LQ) <0,010 (LQ) 100,00
Benzo(a)pireno ug/L 0.01 1 1 100,00 <0,003 (LQ) <0,003 (LQ) 100,00
Trihalometanos - total Ko/l 100 1 1 100,00 68 68 100,00
Cloroférmio g/l 1 1 100,00 41 41 100,00
Bromoférmio ug/L 1 1 100,00 <3(LQ) < 31(LQ.) 100.00
Bromodiclorometano ug/L 1 1 100,00 18 18 100,00
Dibromociorometano ug/L 1 1 100,00 9 9 100,00
Crémio ugfL Cr 50 1 1 50,00 <2 (LQ) <2 (LQ) 100,00
Aménio mg/L NH4 0,5 1 1 50,00 0.02 0.02 100,00
Oxidabilidade mg/L 02 5 1 1 100,00 < 1,5(L.Q.) < 1,5 (L.Q.) 100,00
Pesticidas totais? g/l 0.5 1 1 100,00 < 0,03 < 0,03 100,00
Bentazona? Hg/L 0,1 1 1 100,00 < 0,03 < 0,03 100,00

Lei n? 152/2017, de 7 de dezembro.

OBSERVAGCOES: De acordo com os resuitados obtidos, referentes as analises dos varios parametros na dgua de abastecimento publico, verifica-se que todos os valores se
encontram em cumprimento relativamente ao exigido no Decreto-Lei n¢ 306/2007, de 27 de agosto alterado pelo Decreto-Lei n? 92/2010, de26 de julho, e pelo Decreto-

Nota 1 - 1- Valores recomendados

Nota 2 - 2- Parametros conservativos analisados pela entidade gestora em alta - Aguas do Vale Tejo ou Aguas Publicas do Alentejo
L.Q. - Limite de quantificacao ; N.D. - Nao Detectado ; * - Pardmetros ndo analisados este trimestre;

DATA:
28 de fevereiro de 2022

O Presidente da

ra Tu icipal de Portel

nuel Clemente Grilo



CAMARA MUNICIPAL DE PORTEL

EDITAL

RESULTADO DE ANALISES DE AGUA DE ABASTECIMENTO PUBLICO

José Manuel Clemente Grilo, Presidente da Cadmara Municipal de Portel, torna publico, nos termos do ponto
n° 1, do Artigo 17°, do Decreto-Lei n® 306/2007 de 27 de agosto, os resultados obtidos no controlo de qualidade
de dgua distribuida na freguesia de Santana no 42 trimestre do ano de 2021.

PARAMETROS ” UNIDADES VALOR N.Z DE ANALISES RESULTADOS OBTIDOS
PARAMETRICO REALIZADAS
(V.P.) PREVISTAS o MEX N % < V.P. (em
PARA 2021 TRIMESTRE ‘ (%) cumprimento)
! L w ST s TR S e e O T L e e e g

Escherichia coii UFC/100 mL 0 iz 3 25,00 0 0 100,00
Bactérias coiiformes UFC/100 mL 0 1z 3 25,00 0 0 100,00
Desinfectante residuai ma/L Ci2 nao aplicavel iZ 3 25,00 0,7 0,4 100,00
Aluminio mg/L Al 200 4 1 25,00 91 91 100,00
Enterococos UFC/100 mL 0 4 1 25,00 0 0 100,00
N2 colénias a 222C UFC/mL - 4 1 25,00 ND ND 100,00
N2 coldénias a 372C UFC/mL - 4 1 25,00 ND ND 100,00
Condutividade mS/em 2500 4 1 25,00 501 501 100,00
Clostridium perfringens UFC/100 mL 0 4 1 25,00 0 0 100,00
cor mafL PtCo 20 4 1 25,00 < 2 {LQ) <2Z(LQ) 100,00
pH unidades 16,5; 9] 4 1 25,00 8,1 8,1 100,060
Manganés mg/L Mn 50 4 1 25,00 < 15(LQ) < 15{LQ) 100,00
Cheiro Factor de diluicao 3 4 1 ~ 25,00 < 1(LQ) < 1{LQ) 100,00
Sabor Factor de diluicao 3 4 1 25,00 < 1(LQ) < 1(LQ) 100,00
Turvacao UNT 4 4 1 25,00 <0,3(LQ) < 0,3(L.Q) 100,00

Nitratos? ma/L NO3 50 4 . * * * *

[ <003 | <003 | 100,00
1 | 1 [ 10000 || <003 | <003 | 100.00

Pesticidas totais? i ug/L i 0.5 Hil il [ I: [ 100,00
il I

Clortolurao ug/L Jii 0.1

OBSERVACOES: De acordo com os resultados obtidos, referentes as anélises dos varios parametros na a4gua de abastecimento pUblico, verifica-se que de uma forma geral
os valores se encontram em cumprimento relativamente ao exigido no decreto-lei n.2 306/2007. Em relagao aos incumprimentos detectados, constatou-se apds efectuadas
as analises de verificacdo, que a situagao foi regularizada.

Nota 1 - 1- Valores recomendados
Nota 2 - 2- Pardmetros conservativos analisados pela entidade gestora em-alta - Aguas do Vale do Tejo ou Aguas Publicas do Alentejo
L.Q. - Limite de quantificacao ; N.D. - Nao Detectado; * - Parametros nao analisados este trimestre;

O Presidente a icipal de Portel
DATA: - (
28 de fevereiro de 2022

Dr. josﬁMrnuel Clemente Grilo




CAMARA MUNICIPAL DE PORTEL

EDITAL

RESULTADO DE ANALISES DE AGUA DE ABASTECIMENTO PUBLICO

José Manuel Clemente Grilo, Presidente da Cadmara Municipal de Portel, torna publico, nos termos do ponto
n° 1, do Artigo 17°, do Decreto-Lei n® 306/2007 de 27 de agosto, os resultados obtidos no controlo de qualidade
de agua distribuida na freguesia de Vera Cruz, no 42 trimestre do ano de 2021.

PARAMETROS —” UNIDADES VALOR N.2 DE ANALISES RESULTADOS OBTIDOS
PARAMETRICO REALIZADAS
(V.P.) PREVISTAS NO MAX. MIN. % < V.P. (em
PARA 2021 TRIMESTRE | {%) cumprimento)
Escherichia coli UFC/100 mL 0 12 3 25,00 0 0 100,00
Bacterias coliformes UFC/100 mL 0 12 3 25,00 [¥] U 100,00
Desinfectante resiguai mg/L CI2 nao aplicavel 12 3 25,00 1.1 0,2 100,00
Enterococos UFC/100 mL 0 4 1 25,00 5] 0 100,00
N2 coldnias a 222C UFC/mL 4 1 25,00 ND ND 100,00
N2 colénias a 37°C UFC/mL - 4 1 25,00 ND ND 100,00
Condutividade mS/em 2500 4 1 25,00 685 685 100,00
cor mgjL PtCo 20 4 1 25,00 <2 ({L.Q.) <2 (L.Q.) 100,00
pH unidades [6,5; 91 4 1 25,00 7.5 7.5 100,00
Cheiro Factor de dlluicio 3 4 1 25,00 <1{L.Q.) <1 (L.Q.} 100,00
Sabor Factor de diluicao 3 4 1 25,00 <1(L.Q) <1({L.Q) 100,00
Turvacao UNT 4 a4 1 25,00 <0,3 (L.Q.) <0,3({L.Q.) 100,00
Nitratos? mg/L NO3 50 & L & & K K3

e InSpecan)

(A analise dos do controlo de i

peg¢do n3o ¢ efetuada neste tri

OBSERVACOES: De acordo com os resultados obtidos, referentes as anélises dos vérios parametros na agua de abastecimento publico, verifica-se que todos os valores

se encontram em cumprimento relativamente ao exigido no Decreto-Lei n2 306/2007, de 27 de agosto alterado pelo Decreto-Lei n? 92/2010, de26 de julho, e pelo
Decreto-Lei n? 152/2017, de 7 de dezembro.

Nota 1 - 1- Valores recomendados

Nota 2 - 2- Parametros conservativos analisados pela entidade gestora em alta - Aguas do Vale do Tejo ou Aguas Publicas do Alentejo
L.Q. - Limite de quantificagao ; N.D. - Nao Detectado; * - Pardmetros nio analisados este trimestre;

« A
O Presidente d Municipal de Portel
DATA: N
28 de fevereiro de 2022 QJ’ Q/&\
Dr. JoséjarTeT’Ciemente Grilo




