CAMARA MUNICIPAL DE PORTEL
EDITAL

RESULTADO DE ANALISES DE AGUA DE ABASTECIMENTO PUBLICO

José Manuel Clemente Grilo, Presidente da CAmara Municipal de Portel, torna publico, nos termos do ponto
n2 1, do Artigo 172, do Decreto-Lei n2 306/2007 de 27 de agosto, os resultados obtidos no controlo de qualidade
de 4gua distribuida na freguesia de Portel e na unido de freguesias de Amieira e Alqueva no 12 trimestre do ano de 2023,

PARAMETROS " UNIDADES VALOR N.2 DE ANALISES RESULTADOS OBTIDOS
PAR‘:":;T}R'CO PREVISTAS N:EAUZADASD MAX. MIN. % < V.P. (em
PARA 2023 TRIMESTRE (%) cumprimento)
[ Controlo de Rotinal |
Escherichia coli UFC/100 mL 0 12 3 25,00 0 0 100,00
Bacterias coliformes UFC{100 mL (Y] 12 3 25,00 0 0 100,00
Desinfectante residual mg/ CI2 nao aplicavel 12 3 25.00 0.7 0.2 100,00
[ Controlo de Rotina 2|
Aluminio mg/L Al 200 10 3 30.00 130 65 100.00
Enterococos UFC/100 mL 0 10 3 30,00 0 0 100,00
N® colonias a 229C UFC/mL - 10 3 30,00 ND ND 100.00
N¢ colonias a 379C UFC/mL = 10 3 30,00 ND ND 100.00
Condutividade mS/cm 2500 10 3 30,00 545 503 100.00
Clostridium perfringens UFC/100 mL 0 10 3 30,00 0 0 100.00
cor mg/L PtCo 20 10 3 30,00 <2.0(LQ) <2,0 (LQ) 100.00
pH unidades [6.5: 9] 10 3 30.00 8 7.6 100.00
Cheiro Factor de diluicio 3 10 3 30.00 <1 (LQ) <1 (LQ) 100.00
Sabor Factor de diluigdo 3 10 3 30.00 <1(LQ) <1 (LQ) 100.00
Turvacao UNT 4 10 3 30.00 <0.30 (LQ) <0.30 (LQ) 100.00
Trihalometanos - totai uall 100 10 3 30,00 83 44 100.00
Cloroformio pall 10 3 30,00 24 10 100.00
Bromotformio uaf 10 3 30.00 9 6 100,00
Bromodiciorometano ol p——— 10 3 30,00 25 12 100,00
Dibromoclorometano ua/l 10 3 30,00 25 16 100.00
Nitratos® mg/L NO3 50 3 0 0.00 2 ] 100,00
Controlo de Inspecao | LBl St Rl LI Jonam AT

Ferro unil Fe 200 2 1 50,00 <50 (LQ) <50 {LQ) 100,00
Nitritos ma/L NO2 0,5 2 1 50,00 <0,020 (LO) <0.020 {LQ) 100,00
Chumbo ugil &b 10 2 1 50,00 <3,0 (LO) <3,0 (LQ) 100,00
Calcio ma/l. Ca (100)} 2 1 50,00 37.5 37.5 100,00
Cobre mai Lu 2 2 1 50,00 <0,3 (LQ) =0,3 (LQ) 100,00
Dureza Total ma/l. CaCoO, (=150 e =500}’ 2 1 50,00 200 200 100,00
Manganés mg'L My 0 2 1 50,00 <15 (LQ) <15 (LQ) 100,00
Magnesio ma/t Mg 50 2 1 50,00 25 25 100,00
Niquel uafl Ni 20 2 1 50,00 <5 (LO) <5 (LQ) 100,00
Radao Aqil 100 2 1 50,00 <10,0 (LQ) <10.0 (LQ) 100,00
Hidroc. Arom. Polic. {HAP) part, 0,1 2 1 50,00 <0,010 (LQ) <0,010 (LQ) 100,00
Benzo{g,h.i)perileno g/l 2 1 50,00 <0,010 (LQ) <0.010 (LQ) 100.00
indeno(1,2,3-cdjpirenc gl 2 1 50,00 <0,010 (LQ) <0.,010 (LQ) 100.00
Benzo(b)fluoranteno uofL 2 1 50,00 <0,010 (LQ) <0,010 (LQ) 100,00
Benzo(k)fluoranteno uall 2 1 50.00 <0,010 {LQ) <0,010 (LQ) 100,00
Benzo(a)pireno uall 0.01 2 1 50,00 <0,003 {LQ} <0.003 (LQ) 100,00
Cromio Lg/l Cr 50 : 1 50,00 <2,0 (LQ) <2,0 (LQ) 100,00
Amonio ma/L NH4 0.5 2 1 50.00 <0,02 (LQ) <0.02 {LQ) 100,00
Oxidabilidade ma/L 02 5 2 1 50,00 <1,5(LQ) <1,5 (LQ) 100,00

OBSERVACOES: De acordo com os resultados obtidos, referentes as analises dos varios parametros na 4gua de abastecimento publico, verifica-se que todos os valores se
encontram em cumprimento relativamente ao exigido no Decreto-Lei n? 306/2007, de 27 de agosto alterado pelo Decreto-Lei n¢ 92/2010, de26 de julho, e pelo Decreto-Lei
n? 152/2017, de 7 de dezembro.

Nota 1 - 1- Valores recomendados ] ]
Nota 2 - 2- Parametros conservativos analisados pela entidade gestora em alta - Aguas do Vale do Tejo ou Aguas Piblicas do Alentejo
L.Q. - Limite de quantificacao ; N.D. - Nao Detectado; * - Pardmetros ndo analisados este trimestre;

O Presidente ga
DATA:

30 de maio de 2023

Dr. José|Manuel Clemente Grilo




CAMARA MUNICIPAL DE PORTEL
EDITAL

RESULTADO DE ANALISES DE AGUA DE ABASTECIMENTO PUBLICO

José Manuel Clemente Grilo, Presidente da Camara Municipal de Portel, torna pudblico, nos termos do ponto
n? 1, do Artigo 179, do Decreto-Lei n? 306/2007 de 27 de agosto, os resultados obtidos no controlo de qualidade
de &gua distribuida na freguesia de Monte do Trigo no 12 trimestre do ano de 2023.

[ PARAMETROS ” UNIDADES VALOR N.2 DE ANALISES RESULTADOS OBTIDOS
PARAMETRICO PREVISTAS REALIZADAS % < V.P. (em
{v.F.) PARA 2023 fads (%) MAX. MIN: cumprimento)
TRIMESTRE
Escherichia coli UFC/L00 L & 12 3 25,00 0 0 100.00
Bactérias coliformes UFC/L00 miL 0 12 3 25,00 0 0 100.00
Desinfectante residual mgfL 12 nao apiicavei 12 3 25.00 0.5 0.1 100.00
3 ] FaP e, | w.h AN [
Aluminio ma/L Al 200 4 1 25.00 96 56 100.00
Enterococos UFC/100 mL 0 4 1 25.00 0 0 100.00
NE coionias a 22%C UFC/mL 4 1 25,00 ND (<1) ND (<1) 100.00
N¥ coionias a 372C UFC/mL - 4 1 25,00 ND {<1) ND (<1) 100.00
Condutividade mS/em 2500 4 1 25,00 534 534 100,00
Clostridium perfringens UFC/100 mL 0 4 1 25.00 0 0 100,00
cor ma/L PtCo 20 4 1 25.00 <2,0(LQ) <2.0 (LQ) 100.00
pH unidades [6.5: 9] 4 1 25.00 7.9 7.9 100.00
Cheiro Factor de diluicao 3 4 1 25,00 <1(LQ) <1({LQ) 100.00
Sabor Factor de diluicdo 3 4 1 25,00 <1 (LQ) <1 (LO} 100.00
Turvagao UNT 4 4 1 25,00 <0,30 (LQ) <0,30 (LQ) 100,00
4 1 25,00 1.26 1,26 100.00

Nitratos® ma/L NO3 50

{A anilise des parimotros do controlo de inspecgio ndo é efectuada naste trimostre)

OBSERVACOES: De acordo com o0s resultados obtidos, referentes as analises dos varios parametros na dgua de abastecimento pUblico, verifica-se que todos os valores se
encontram em cumprimento relativamente ao exigido no Decreto-Lei n? 306/2007, de 27 de agosto alterado pelo Decreto-Lei n? 92/2010, de26 de julho, e pelo Decreto-Lei
n2 152/2017, de 7 de dezembro.

Nota 1 - 1- Valores recomendados
Nota 2 - 2- Parametros conservativos analisados pela entidade gestora em alta - Aguas do Vale do Tejo ou Aguas Plblicas do Alentejo
L.Q. - Limite de quantificacao; N.D. - Nao Detectado; * - Pardmetros nao analisados este trimestre;

O Presidernte

Camafa Municipal de Portel
DATA! 1/
30 de maio de 2023 il N Ly _
Dr. Jpsg Manuel Clemente Grilo



CAMARA MUNICIPAL DE PORTEL
EDITAL

RESULTADO DE ANALISES DE AGUA DE ABASTECIMENTO PUBLICO

José Manuel Clemente Grilo, Presidente da Camara Municipal de Portel, torna pablico, nos termos do ponto
n2 1, do Artigo 179, do Decreto-Lei n° 306/2007 de 27 de agosto, os resultados obtidos no controlo de qualidade
de &gua distribuida na unido de freguesias de Oriola e S.B. Quteiro no 12 trimestre do ano de 2023.

PARAMETROS “ UNIDADES VALOR N.2 DE ANALISES RESULTADOS OBTIDOS
PARAMETRICO _PREVISTAS REALIZADAS . % < V.P. (em
(V.P.) PARA 2023 NO (%) MAX. MIN. cumprimento)
TRIMESTRE ° P

Escherichia coli UFC/100 mL 0 12 3 25,00 0 [ 100.00

Bactérias coliformes UFC/100 mL 0 12 3 25.00 0 0 100.00
Desinfectante residual mgiL CI2 nao apiicavei 12 3 25.00 0.6 0.3 100.00
Aluminio ma/L Al 200 4 1 25,00 86 86 100.00
Enterococos UFC/100 mL 0 4 1 25.00 0 0 100.00
N2 colonias a 229C UFCImL 4 1 25.00 ND (<1) ND (<1) 100.00
Ne colonias a 37°C UFC/mL - 4 1 25,00 ND (<1) ND (<1) 100.00
Condutividade mSiem 2500 4 1 25.00 531 531 100.00
Clostridium perfringens UFC/100 mL 0 4 1 25.00 0 0 100.00
cor mg/L PtCo 20 4 1 25,00 <2.0 (LQ) <2.0 (LQ) 100.00
pH unidades [6.5: 9] 4 1 25.00 7.7 7.7 100,00
Cheiro Factor de diluicdo 3 4 1 25.00 <1 (LQ) <1(Q) 100.00
Sabor Factor de diluicao 3 4 1 25.00 <1 (LQ) <1(LQ) 100,00
Turvagao UNT 4 4 1 25,00 <1 (LQ) <1(LQ) 100,00
Nitratos® mg/L NO3 50 4 1 25,00 * * 100.00

! I [‘ 4 aj o = =2 4 — — i

(A anilise dos parimetros do controlo de inspecio nao é efetuada neste trimesire)

OBSERVAGOES: De acordo com os resultados obtidos, referentes as andlises dos varios parametros na dgua de abastecimento publico, verifica-se gue todos os valores s&
encontram em cumprimento relativamente ao exigido no Decreto-Lei n? 306/2007, de 27 de agosto alterado pelo Decreto-Lei n2 92/2010, de26 de julho, e pelo Decreto-Lei
n? 152/2017, de 7 de dezembro.

Nota 1 - 1- Valores recamendados
Nota 2 - 2- Parametros conservativos analisados pela entidade gestora em aita - Aguas do Vale Tejo ou Aguas Publicas do Alentejo
L.Q. - Limite de quantificacio ; N.D. - Nao Detectado ; * - Parametros ndo analisados este trimestre;

DATA:
30 de maio de 2023




CAMARA MUNICIPAL DE PORTEL

EDITAL

RESULTADO DE ANALISES DE AGUA DE ABASTECIMENTO PUBLICO

José Manuel Clemente Grilo, Presidente da Camara Municipal de Portel, torna publico, nos termos do ponto
n2 1, do Artigo 172, do Decreto-Lei n? 306/2007 de 27 de agosto, os resultados obtidos no controlo de qualidade

de &gua distribuida na freguesia de Vera Cruz, no 12 trimestre do ano de 2023.

‘7 PARAMETROS H UNIDADES VALpR N.2 DE ANALISES RESULTADOS OBTIDOS
PARAMETRICO PREVISTAS REALIZADAS ) % < V.P. {(em
v.B.) PARA 2023 NO (%) MAX. MIN. | cumprimento)
TRIMESTRE
Escherichia coli UFC/100 mL 0 12 3 25.00 0 0 00.00
Bactérias coliformes UFC/100 mL 0 12 3 25,00 [i] i 00,00
Desinfectante residual mg/L CI2 nao aplicavel 12 3 25,00 0.8 0.3 00.00
Enterococos UFC/100 mL 0 a 1 25,00 0 0 100.00
N¢ colonias a 22%C UFC/mL - 4 25,00 ND {<1) ND (<1) 100.00
N@ colonias a 372C UFC/mL - 4 25,00 ND (<1) ND (<1) 00.00
Condutividade mS/cm 2500 4 25,00 502 502 00.00
cor ma/L PtCo 20 4 25,00 =2,0 (LQ) <2.0{LQ) 00.00
pH unidades 16.5: 9] 4 25,00 8.1 8.1 00.00
Cheiro Factor de diluicao 3 4 25.00 <1 (L) <1(LQ) 00.00
Sabor Factor de diluicao 3 a 25,00 <1 (LQ) <1 (LQ) 100.00
Turvagao UNT 4 4 1 25.00 3.2 3,2 100,00
Nitratos* ma/l NO3 50 2 0 0,00 * . 100.00

Decreto-Lei n? 152/2017, de 7 de d

ezembro.

(A anilise dos pardmetros do controlo de inspago nio & sletuada neste trimestra)

OBSERVACOES: De acordo com 0s resultados obtidos, referentes as analises dos varios parametros na dgua de abastecimento publico, verifica-se que todos os valores
se encontram em cumprimento relativamente ao exigido no Decreto-Lei n2 306/2007, de 27 de agosto alterado pelo Decreto-Lei n? 92/2010, de26 de julho, e pelo

Nota 1 - 1- Valores recomendados

Nota 2 - 2- Parametros conservativos analisados pela entidade gestora em alta - Aguas do Vale do Tejo ou Aguas Piblicas do Alentejo
L.Q. - Limite de quantificacdo ; N.D. - Nao Detectado; * - Parametros nao analisados este trimestre;

DATA:
30 de maio de 2023

0

-

Presidente d

f;f\a[a'

nicipal de Portel

Dr. Jose r»]a uel Clemente Grilo




CAMARA MUNICIPAL DE PORTEL

EDITAL

RESULTADO DE ANALISES DE AGUA DE ABASTECIMENTO PUBLICO

José Manuel Clemente Grilo, Presidente da Camara Municipal de Portel, torna publico, nos termos do ponto
ne 1, do Artigo 1792, do Decreto-Lei n? 306/2007 de 27 de agosto, os resultados obtidos no controlo de qualidade
de &gua distribuida na freguesia de Santana no 12 trimestre do ano de 2023.

PARAMETROS H UNIDADES VALOR N.2 DE ANALISES RESULTADOS OBTIDOS
PARAMETRICO || o0 oo REALIZADAS - % < V.P. (em
(V.P.) PARA 2023 NO (%) MAX. MING cumprimento)
TRIMESTRE ° P

Eschenchia coli UFC/LOD mL 0 12 3 25.00 0 0 100,00
Bacteérias coliformes UFC/100 mL 0 12 3 25,00 0 0 100.00
Desinfectante residual mafl Cl2 nao aplicavel 12 3 25.00 0.7 0.3 100.00
T i ol = s Wi
Aluminio maiL Al 200 4 1 25.00 90 90 100,00
Enterococos UFC/100 mL 0 4 1 25.00 0 0 100.00
N2 colonias a 222C UFC/mL - 4 1 25,00 ND (<1) ND {«1) 100,00
N2 colonias a 372C UFC/mL - 4 1 25.00 ND (<1) ND {<1) 100,00
Condutividade mS/cm 2500 4 1 25.00 532 532 100,00
Clostridium perfringens UFC/100 mL 0 4 1 25.00 0 0 100.00
cor mail. PtCo 20 4 1 25.00 <2.0 (LQ) <2.0(LQ) 100,00
pH unidades [6.5: 9] 4 1 25.00 7.8 7.8 100,00
Manganes ma/L Mn 50 4 1 25,00 <15 (LQ) <15 [LQ) 100,00
Cheiro Factor de diluicio 3 4 1 25,00 <1({LQ) <1 (1Q) 100.00
Sabor Factor de diluicdo 3 4 1 25,00 <1 (LQ) <1 (LQ) 100,00
Turvagao UNT N 4 4 1 25,00 <0.30 (LQ) <0,30 (LQ) 100,00
Nitratos” ma/l NO3 50 4 0 0.00 * . 100,00

E B S ; - u i ﬂ . ».

(A analiso dos pardmatros do controlo da inspagio ndo & sfstuada nesta trimestra)

OBSERVAGOES: De acordo com os resultados obtidos, referentes as andlises dos varios pardmetros na dgua de abastecimento publico, verifica-se que todos os valores se
encontram em cumprimento relativamente ao exigido no Decreto-Lei n? 306/2007, de 27 de agosto alterado pelo Decreto-Lei n2 92/2010, de26 de julho, e pelo Decreto-Lei
n2 152/2017, de 7 de dezembro.

Nota 1 - 1- Valores recomendados
Nota 2 - 2- Parametros conservativos analisados pela entidade gestora em alta - Aguas do Vale do Tejo ou Aguas Publicas do Alentejo
L.Q. - Limite de quantificagdo ; N.D. - Nao Detectado; * - Pardmetros nao analisados este trimestre;

30 de maio de 2023

o} Pre5|den91 a é rafMunicipal de Portel
DATA:

oseJ Manuef Clemente Grilo



